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(® Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fiir das Ver-
trauen, das Sie uns mit
dem Kauf dieses STEINEL-
Infrarot-Sensors entge-
gengebracht haben. Sie
haben sich fiir ein hoch-
wertiges Qualitatsprodukt
entschieden, das mit

Das Prinzip

Der eingebaute Pyro-Sen-
sor erfasst die unsichtbare
Warmestrahlung von sich
bewegenden Kérpern
(Menschen, Tieren etc.).
Diese so erfasste Warme-
strahlung wird elektro-
nisch umgesetzt, und ein
angeschlossener Verbrau-
cher (z.B. eine Leuchte)
wird eingeschaltet. Durch
Hindernisse wie z.B. Mau-
ern oder Glasscheiben
wird keine Warmestrah-
lung erkannt, es erfolgt
also auch keine Schal-
tung.

groBter Sorgfalt produ-
Zziert, getestet und ver-
packt wurde.

Bitte machen Sie sich vor
der Installation mit dieser
Montageanleitung ver-
traut. Denn nur eine sach-
gerechte Installation und
Inbetriebnahme gewé&hr-

Mit einem Erfassungswin-
kel von 160° und einer
Reichweite von max. 12 m
berwacht der Sensor
eine Flache von ca. 165 m?.
Soll nur ein kleinerer Be-
reich abgedeckt werden,
kann die Reichweite durch
vertikales Schwenken der
Sensoreinheit reduziert
werden. Bei Verwendung
der beiliegenden
Schwenkvorrichtung lasst
sich das Gerat ebenfalls in
der Horizontalen schwen-
ken, so dass der Erfas-
sungsbereich gezielt aus-

/\ Sicherheitshinweise

B Vor allen Arbeiten am
Bewegungsmelder die
Spannungszufuhr un-
terbrechen!

B Bei der Montage muss
die anzuschlieBende
elektrische Leitung
spannungsfrei sein.
Daher als Erstes
Strom abschalten und
Spannungsfreiheit mit
einem Spannungspri-
fer Uberprifen.

B Bei der Installation
des Sensors handelt
es sich um eine Arbeit
an der Netzspannung.
Sie muss daher
fachgerecht nach den
handelstiblichen In-
stallationsvorschriften
und Anschlussbedin-
gungen durchgefiihrt
werden
(@® - VDE 0100,

@ - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

leisten einen langen, zu-
verlassigen und stérungs-
freien Betrieb.

Wir wiinschen lhnen viel
Freude an lhrem neuen
Infrarot-Sensor.

(s. Abb. Seite 2)

gerichtet werden kann. Zu-
sétzlich kann der Erfas-
sungswinkel durch Aufset-
zen von Abdeckblenden
individuell eingestellt wer-
den.

Wichtig: Die sicherste Be-
wegungserfassung haben
Sie, wenn das Gerét seit-
lich zur Gehrichtung mon-
tiert wird und keine Hin-
dernisse (wie z.B. Baume,
Mauern etc.) die Sicht des
Sensors behindern.

M Beachten Sie bitte,
dass der Sensor mit
einem 10 A-Leitungs-
schutzschalter abge-
sichert werden muss.
Die Netzzuleitung darf
max. einen Durchmes-
ser von 10 mm haben.



Installation

Der Montageort sollte min-
destens 50 cm von einer
Leuchte entfernt sein, da
deren Warmestrahlung zu
Fehlauslésungen des
Sensors fiihren kann. Um
die angegebene Reich-
weite von 12 m zu erzie-
len, sollte die Montagehd-
he ca. 2 m betragen. Bitte
beachten Sie die Sicher-
heitshinweise auf Seite 5.

Montageschritte:

1. Befestigungsschrau-
ben der Gehauseblende [T
I6sen. 2. Die Verdrahtung
zur Listerklemme nicht
|6sen, sondern die ge-
samte Klemme inklusive
Sensoreinheit (2] (Walze)
durch leichtes Ziehen
herausnehmen. 3. Mon-
tageplatte (3] an die Wand/
Decke halten, Bohrlécher
anzeichnen, auf die Lei-
tungsfiihrung in der Wand/
Decke achten. Lécher
bohren, Diibel (6 mm) set-
zen. 4. Stanzbohrun-gen
fur Kabeleinflihrung

je nach Bedarf fur Unter-
putz- [ oder Aufputzzulei-
tung [5] herausbrechen,
Dichtstopfen einsetzen,
durchstoBen und Kabel
hindurchfiihren.

Hinweis: Fir die Zulei-
tung Aufputz wird empfoh-
len die Schwenkvorrich-
tung [6] zu montieren (s.
u.). Alternativ kann das
Gerat an der Materialver-
dlinnung durchstoBen
werden, um die Kabel hin-
durch zu fiihren. 5. Mon-
tageplatte [3] an die Wand
schrauben.

6a) Anschluss der Netz-
zuleitung:

Die Netzzuleitung besteht
aus einem 2- bis 3-adrigen
Kabel

L =Phase

N = Neutralleiterleiter
PE = Schutzleiter ©

Im Zweifel missen Sie die
Kabel mit einem Span-
nungspriifer identifizieren;
anschlieBend wieder
spannungsfrei schalten.
Phase (L) und Neutralleiter
(N) werden entsprechend
der Klemmbelegung ange-
schlossen. Der Schutzlei-
ter wird am Erdungskon-
takt & angeklemmt.

In die Netzzuleitung kann
selbstverstandlich ein
Netzschalter zum EIN-
und AUS-schalten mon-
tiert sein.

Montage mit Schwenkvorrichtung

Die Schwenkvorrichtung [é]
ermdglicht ein horizonta-
les Schwenken des Bewe-
gungsmelders. Dadurch
kann der Erfassungsbe-
reich zusétzlich ausgerich-
tet werden.

1. Halbkugeln [7] aus bei-
liegender Schwenkvorrich-

6

tung 8l herausdriicken.
2. Schwenkvorrichtung [é]
an die Wand halten und
Bohrlécher anzeichnen,
Locher bohren, Dubel
setzen, Kabel hindurch-
fuhren. Anschluss wie
unter ,Installation” be-
schrieben durchfiihren.

(s. Abb. Seite 3)

6b) Anschluss der Ver-
braucherzuleitung

Die Verbraucherzuleitung
(z.B. Leuchte) besteht
ebenfalls aus einem 2- bis
3-adrigen Kabel. Der An-
schluss erfolgt an den
Klemmen N und L. Der
stromfiihrende Leiter des
Verbrauchers wird in die
mit L’ gekennzeichnete
Klemme montiert.

Der Neutralleiter wird in
die mit N gekennzeichnete
Klemme zusammen mit
dem Neutralleiter der Netz-
zuleitung angeklemmt. Der
Schutzleiter wird am Er-
dungskontakt & ange-
bracht. 7. Nach Abschluss
der Verdrahtung Lister-
klemme zusammen mit
Sensoreinheit 2] in Monta-
geplatte [3] einsetzen und
durch Gehauseblende [0
und Befestigungsschrau-
ben verschlieBen.

3. Schrauben durch die
Halbkugeln [7] hindurch-
flihren und Schwenkvor-
richtung [6] damit so befe-
stigen, dass der Schrauben-
kopf auf der glatten Seite
und die gewdlbte Seite an
der Montageplatte 8] auf-
liegt (s. Abbildung).

Funktionen

Nachdem der Sensor ange-
schlossen und montiert ist,
kann die Anlage in Betrieb

&
o)

8 Sek. — 35 Min.

M

C_%
o

2 -2000 Lux

genommen werden. Zwei
Einstellmdglichkeiten ste-
hen nun auf der Unterseite

Ausschaltverzégerung
(Zeiteinstellung)

Die gewiinschte Leucht-
dauer der Lampe kann
stufenlos von ca. 8 Sek.
bis max. 35 Min. einge-
stellt werden. Einstellreg-
ler Rechtsanschlag be-
deutet kiirzeste Zeit ca.
8 Sek., Einstellregler

Dammerungseinstellung
(Ansprechschwelle)

Die gewtinschte Ansprech-
schwelle des Sensors
kann stufenlos von ca.

2 Lux bis 2000 Lux ein-
gestellt werden. Einstell-
regler Rechtsanschlag
bedeutet Tageslichtbetrieb
ca. 2000 Lux. Einstell-
regler Linksanschlag

Reichweiteneinstellung

Durch vertikales Schwen-
ken (70°) des Sensors
kann die Reichweite redu-

ziert werden. Durch hori-
zontales Schwenken 40°
(nur mit Schwenkvorrich-

Feinjustierung mit Abdeckblenden

Mit Hilfe der beiliegenden
Abdeckaufkleber kann der
Erfassungswinkel des
Sensors individuell

eingestellt werden. Somit
kénnen z.B. Nachbar-
grundstticke von der
Erfassung ausgegrenzt

des Gerates zur Verfligung.

Linksanschlag bedeutet
langste Zeit ca. 35 Min.
Bei der Einstellung des Er-
fassungsbereiches und fiir
den Funktionstest wird
empfohlen, die kiirzeste
Zeit einzustellen. Bei jeder
Bewegung im Erfassungs-
bereich wird die einge-
stellte Zeit neu aktiviert.

bedeutet Dammerungsbe-
trieb ca. 2 Lux. Bei der
Einstellung des Erfas-
sungsbereiches und fiir
den Funktionstest bei Ta-
geslicht muss die Stell-
schraube auf Rechtsan-
schlag stehen.

(s. Abb. Seite 4)

tung) kann der Erfas-
sungsbereich individuell
ausgerichtet werden.

(s. Abb. Seite 4)

oder z.B. Gehwege gezielt
Gberwacht werden.



Anschlussbeispiele

Technische Daten
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3. Anschluss iiber Serienschalter
fiir Hand- und Automatik-Betrieb

Betrieb

4. Anschluss iiber einen Wechsel-
schalter fiir Dauerlicht- und Automatik-

Stellung I: Automatik-Betrieb

Stellung Il: Hand-Betrieb Dauerbeleuchtung
Achtung: Ein Ausschalten der Anlage ist nicht
madoglich, lediglich der Wahlbetrieb zwischen

Stellung | und Stellung II.

1) z.B. 1-4 x 100 W Glithlampen
2) Verbraucher, Beleuchtung max. 600 W (siehe Technische Daten)
3) Anschlussklemmen des IS 2160

4) Hausinterner Schalter

5) Hausinterner Serienschalter, Hand, Automatik
6) Hausinterner Wechselschalter, Automatik, Dauerlicht

Betrieb/Pflege

Der Infrarot-Sensor eignet
sich zur automatischen
Schaltung von Licht. Fiir
spezielle Einbruchalarm-
anlagen ist das Geréat
nicht geeignet, da die
hierfur vorgeschriebene
Sabotagesicherheit fehit.

8

Witterungseinfliisse
kénnen die Funktion des
Bewegungsmelders beein-
flussen. Bei starken Wind-
bden, Schnee, Regen,
Hagel kann es zu einer
Fehlauslésung kommen,
da die plotzlichen Tempe-

raturschwankungen nicht
von Wérmequellen unter-
schieden werden kénnen.
Die Erfassungslinse kann
bei Verschmutzung mit
einem feuchten Tuch (ohne
Reinigungsmittel) gesau-
bert werden.

Abmessungen:

(HxBxT)113x 78 x 73 mm

Leistung:

max. 600 Watt (ohmsche Last, z.B. Glihlampe)

max. 500 Watt (unkompensiert, induktiv,
cos ¢ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen)

max. 500 Watt (reihenkompensiert)

max. 500 Watt (parallelkompensiert, mit C < 45,6 uF)
EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampen,
max. 6 Stuick, C < 132 pF

Netzanschluss:

230 -240V, 50 Hz

Lusterklemme geeignet fiir Zuleitung
3-adrig @ 1,5 bzw. 2,5 mm?2oder 5-adrig @ 1,5 mm?

Erfassungswinkel:

160° mit Unterkriechschutz

Schwenkbereich: 40° horizontal, 70° vertikal
Reichweite: max. 12 m
Dammerungseinstellung: 2 -2000 Lux

Zeiteinstellung:

8 Sek. — 35 Min. (Werkseinstellung: 10 Sek.)

Dammerungseinstellung:

2 -2000 Lux (Werkseinstellung: 2000 Lux)

Schutzart:

P 54

Temperaturbereich:

-20 °C bis +50 °C

Betriebsstérungen
Stérung

Ursache

Abhilfe

Ohne Spannung

B Sicherung defekt,
nicht eingeschaltet

B Kurzschluss

B neue Sicherung, Netz-
schalter einschalten,
Leitung Gberprifen mit
Spannungspriifer

B Anschliisse Uberpriifen

Schaltet nicht ein

bei Tagesbetrieb,Dam-
merungseinstellung
steht auf Nachtbetrieb
Gluhlampe defekt
Netzschalter AUS
Sicherung defekt

Erfassungsbereich nicht
gezielt eingestellt

neu einstellen

Gluhlampe austauschen
einschalten

neue Sicherung, evtl.
Anschluss Uberpriifen
neu justieren




Storung

Ursache

Abhilfe

Schaltet nicht aus

dauernde Bewegung
im Erfassungsbereich

Bereich kontrollieren
und evtl. neu jus-
tieren, bzw. abdecken

B geschaltete Leuchte M Bereich dndern
befindet sich im Erfas-
sungsbereich und
schaltet durch Tempe-
raturverdnderung neu
B durch den hausin- W Serienschalter auf
ternen Serienschalter Automatik
auf Dauerbetrieb
Schaltet immer EIN/AUS B Leuchte befindet sich B Bereich umstellen,
im Erfassungsbereich Abstand vergroBern,
Leistung verringern
B Tiere bewegensichim W Sensor hoher
Erfassungsbereich schwenken bzw.
gezielt abdecken,
Bereich umstellen bzw.
abdecken
Schaltet unerwiinscht ein B Wind bewegt Baume W Bereich umstellen bzw.
und Stréucher im abdecken
Erfassungsbereich
B Erfassung von Autos Bl Bereich umstellen,
auf der StraBe Sensor abschwenken
W plétzliche Temperatur- W Bereich verandern,
veranderung durch Montageort verlegen
Witterung (Wind,
Regen, Schnee) oder
Abluft aus Ventilatoren,
offenen Fenstern
Reichweitenveranderung B andere Umgebungs- M bei Kalte Sensorreich-
temperaturen weite durch Abschwen-
ken verkiirzen
B Bei Warme hoher

stellen

10
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C€ Konformitatserklarung

Dieses Produkt erflillt die

- Niederspannungrichtlinie 2006/95/EG

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Funktionsgarantie

Dieses STEINEL-Produkt
ist mit groBter Sorgfalt
hergestellt, funktions- und
sicherheitsgeprift nach
geltenden Vorschriften
und anschlieBend einer
Stichprobenkontrolle
unterzogen. STEINEL
tibernimmt die Garantie
fur einwandfreie Beschaf-
fenheit und Funktion.

Die Garantiefrist betragt
36 Monate und beginnt
mit dem Tag des Verkaufs
an den Verbraucher. Wir
beseitigen Méangel, die auf
Material- oder Fabrikati-
onsfehlern beruhen, die
Garantieleistung erfolgt
durch Instandsetzung oder
Austausch mangelhafter
Teile nach unserer Wahl.

Eine Garantieleistung
entfallt flir Schaden an
VerschleiBteilen sowie fiir
Schaden und Mangel, die
durch unsachgemaBe
Behandlung oder Wartung
auftreten.

Weitergehende Folge-
schéden an fremden
Gegenstanden sind aus-
geschlossen. Die Garantie
wird nur gewahrt, wenn
das unzerlegte Gerat mit
Kassenbon oder Rech-
nung (Kaufdatum und
Héandlerstempel), gut ver-
packt, an die zutreffende
Servicestation eingesandt
oder in den ersten

6 Monaten dem Handler
Ubergeben wird.

Reparaturservice:

Nach Ablauf der Garan-
tiezeit oder Méngeln ohne
Garantieanspruch repa-
riert unser Werksservice.
Bitte das Produkt gut
verpackt an die nachste
Servicestation senden.

36 Wonate

GARANTIE



Installation instructions

Dear Customer,
Congratulations on pur-
chasing this STEINEL Inf-
rared Sensor and thank
you for the confidence
you have shown in us.
You have chosen a high-
quality product that has

Principle

The integrated pyroelec-
tric infrared detector
senses the invisible heat
radiated from moving
objects (people, animals,
etc.). The heat detected is
electronically converted
into a signal that switches
on loads (e.g. a light) con-
nected to it. Heat is not
detected through obsta-
cles, such as walls or
panes of glass. Heat ra-
diation of this type will,
therefore, not trigger the
sensor.

/\ Safety warnings

M Disconnect the power
before attempting any
work on the motion
detector.

B The electrical connec-
tion lead must be dead
during installation.
Therefore, switch off
the power first and
use a voltage tester to
check that the power
supply is disconnected.

12

been manufactured,
tested and packed with
the greatest care.

Please familiarise yourself
with these instructions
before attempting to in-
stall the sensor since
prolonged reliable and

With a detection angle of
160° and a max. reach of
12 m the sensor watches
over an area of approx.
165 m?. If you only wish
to cover a smaller area,
reach may be reduced
by tilting the sensor unit.
Using the swivel mount
supplied, the sensor

unit can also be turned
horizontally, making it
possible to target the
detection zone exactly
as you choose. The
detection angle can also

M Installation of the
sensor involves work
on the mains power
supply. This work must
therefore be carried
out professionally in
accordance with the
applicable wiring regu-
lations and electrical
operating conditions.
(® - VDE 0100,

@® - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

trouble-free operation will
only be ensured if it is
installed properly.

We hope your new Infra-
red Sensor will give you
lasting satisfaction.

(s. fig. page 2)

be adjusted to suit individual
requirements by fitting
shrouds.

Important: the safest mo-
tion detection is obtained
when the device is moun-
ted and aligned laterally to
the walking direction and
no obstacles (such as
trees and walls, for ex-
ample) obstruct the view.

W Please note that the
sensor must be pro-
tected by a 10 A circuit
breaker. The mains
supply lead must be
no greater than 10 mm
in diam-eter.

Installation

The site of installation
should be at least 50 cm
from a light because heat
radiated from it may trig-
ger the sensor uninten-
tionally. To obtain the spe-
cified reach of 12 m, the
sensor should be installed
at a height of approx. 2 m.
Please ob-serve the safe-
ty warnings on page 12.

Installation procedure:
1. Undo screws on hous-
ing 1 2. Do not detach
wir-ing from terminal
block, but gently pull
entire terminal assembly,
including sensor unit
(cylindrical section), to
remove it.

3. Hold mounting plate 8]
against wall/ceiling, mark
drill holes, paying atten-
tion to wiring runs con-
cealed in wall/ceiling. Drill
holes, insert wall plugs
(6 mm). 4. Break open
pre-punched cable entry
holes as appropriate for
concealed 5 or surface-
mounted [5 installation,
insert grommets, pierce
and pass cable through.

Note: For surface-mount-
ed wiring, it is recommen-
ded to install the swivel
mount [é] (see below).
Alternatively, the unit may
be pierced at the thinner
section to pass the cable
through. 5. Screw mount-
ing plate [3] to wall.

6a) Connecting the

mains lead

The mains lead consists of

a 2-3 phase cable

L = phase conductor

N = neutral conductor

PE = protective-earth
conductor ©

If you are in any doubt,
you must identify the
cables using a voltage te-
ster; then disconnect the
power supply again.

The phase (L) and neutral
conductor (N) are connec-
ted according to terminal
assignment. The protecti-
ve-earth conduct-or is
connected to the earth
terminal ©.

A mains switch for ‘ON’
and ‘OFF’ switching can
of course be installed in
the mains lead.

Installation with swivel mount

The swivel mount [¢] allows
you to turn the motion
detector horizontally. This
provides additional adju-
stment for the detection
zone.

1. Press cupped pieces
out of swivel mount [@

provided with sensor unit.
2. Hold swivel mount []
against wall and mark drill
holes, drill the holes, insert
wall plugs, pass cable
through. Connect as de-
scribed in ,Installation®.

3. Pass screws through

(s. fig. page 3)

6b) Connecting the load
supply lead

The load supply lead (e.g.
light) is also a 2 to 3-core
cable which is connected
to terminals N and L. The
live conductor must be
connected to the terminal
marked L.

Connect the neutral con-
ductor to the terminal
marked N together with
the neutral conductor of
the mains power supply
lead. The protective-earth
conductor is connected to
the earth terminal ©.

7. Once wiring is complet-
ed, insert terminal block
together with sensor unit
into mounting plate [3],
fit housing cover [ and
secure in place with faste-
ning screws.

cupped pieces [7] and
secure swivel mount [é] in
such a way that the screw
head is positioned on the
smooth side and the
domed side rests against
the mounting plate (] (see
diagram).

13
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Functions

The system can be put into
operation once the sensor

8 sec. — 35 min.

2 —2000 lux

Reach adjustment

Reach can be reduced by
tilting (70°) the sensor.
The sensor can be turned

has been connected and
installed. Two setting con-

Switch-off delay
(time setting)

The chosen light ‘ON’ time
can be varied continuous-
ly from approx. 8 sec. to a
maximum of 35 min. The
shortest period, approx.

8 sec., is selected by
turning the control fully
clockwise. The longest
period, approx. 35 mins.

Twilight setting
(response threshold)

The chosen detector
response threshold can
be adjusted continuously
from approx. 2 lux to 2000
lux. Turning the control
fully clockwise will select
daytime operation at ap-
prox. 2000 lux.

horizontally through 40°
(only with swivel mount) to
align the detection zone

Precision adjustment using shrouds

The adhesive shrouds
provided may be used
to adjust the sensor‘s
detection angle to suit

14

individual requirements.
This makes it possible,
for example, to blank out
neighbouring premises

trols are provided on the
bottom of the unit.

is selected by turning the
control fully anticlockwise.
It is recommended to
select the shortest time
for adjusting the detection
zone and for performing
the walk test. Any move-
ment in the detection
zone will re-activate the
time setting.

Turned fully anti-clock-
wise, the control is set to
dusk-to-dawn operation
at approx. 2 lux. When
adjusting the detection
zone and for the perform-
ance test in daylight, the
adjusting screw must be
turned fully clockwise.

(s. fig. page 4)

in exactly the way you
require.

(s. fig. page 4)

from detection or
specifically target paths.

®

Wiring examples

Fzr

3. Connection using series switch
d d ©

for an

1 for per

operation

4. Connection to double-throw switch
light ‘ON’ and automatic

Setting I: automatic operation
Setting Il: manual operation for permanent

light ‘ON’

Important: the unit cannot be switched
off, but operated only at settings | and Il.

1) e.g. 1-4 x 100 W filament bulbs
2) Service load, light of 600 W max. (see Technical specifications)
3) 1S 2160 connection terminals

4) Indoor switch

5) Indoor series switch, manual, automatic
6) Indoor double-throw switch, automatic, permanent light ‘ON’

Operation/Maintenance

The Infrared Sensor is
suitable for switching light

‘on’ and ‘off’ automatically.

The unit is not suitable
for special burglary alarm
systems since it lacks
the tampering protection
prescribed for this pur-

pose. Weather conditions
may affect the way the
motion detector works.
Strong gusts of wind,
show, rain or hail may
cause the light to come
‘on” when it is not wanted
because the sensor is

unable to distinguish sud-
den changes of tempera-
ture from sources of heat.
The detector lens may be
cleaned with a damp cloth
if it gets dirty (do not use
cleaning agents).

15
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Technical specifications

Dimensions:

(HxW x D) 113 x 78 x 73 mm

Output:

600 watts max. (resistive load, e.g. filament bulb)
500 watts max. (uncorrected, inductive,
cos ¢ = 0.5, e.g. fluorescent tubes)
500 watts max. (series corrected)
500 watts max. (shunt corrected, at C < 45.6 pF)
Electronic ballasts, capacitive
e.g. low-energy lamps,
6 each max., C < 132 pF

Connection:

230-240V, 50 Hz
terminal block suitable for following supply leads:
3-core @ 1.5 or 2.5 mm?or 5-core & 1.5 mm?

Angle of coverage:

160° with sneak-by guard

Pivoting range:

40° horizontal, 70° vertical

Reach: 12 m max.

Light threshold: 2 -2000 lux

Time setting: 8 sec. — 35 min. (factory setting: 10 sec.)
Light threshold: 2 - 2000 lux (factory setting: 2000 lux)
Enclosure: IP 54

Temperature range:

-20 °C to +50 °C

Troubleshooting
Malfunction

Cause Remedy

Malfunction

Cause

Remedy

Does not switch ‘OFF’

Continued movement
in detection zone

W Check detection zone
and re-adjust if neces-
sary or fit shrouds

Without power

B Fuse blown, not
switched ‘ON’

B Renew fuse, switch
‘ON’ mains power

switch, check wiring

with voltage tester

M Short circuit M Check connections

Does not switch ‘ON’

W Twilight setting in
nighttime mode during
daytime operation

B Readjust

H Bulb blown B Replace bulb

B Mains switch ‘OFF’ B Switch ‘ON’

H Fuse blown B Renew fuse, check
connection if
necessary

B Detection zone not B Re-adjust

properly targeted

16

M Light is in detection B Readjust zone
zone and keeps switch-
ing on as a result of
temperature change
W Set to continuous ope- M Set series switch to
ration by indoor series automatic mode
switch
Keeps switching ‘ON’/OFF’ W Light is in detection W Change zone, increase
zone distance,
. o reduce output
B Animals moving in W Tilt sensor higher or
detection zone apply specific shrouds,
adjust detection zone
or fit shrouds
Switches ‘ON’ when it B Wind is moving trees B Adjust detection zone
should not and bushes in the de- or fit shrouds
tection zone
W Cars in the street are B Change detection
being detected zone, tilt sensor down
M Sudden temperature B Adjust detection zone
changes due to wea- or change site of in-
ther (wind, rain, snow) stallation
or air expelled from
fans or open windows
Reach modification B Change in ambient B Whenitis cold,

temperatures

shorten reach by tilting
sensor down

B When it is hot, tilt
sensor up

17

GB



C€ Declaration of conformity

This product complies with

- Low Voltage Directive 2006/95/EC

- EMC Directive 2004/108/EC

Functional Warranty

This STEINEL product has
been manufactured with
utmost care, tested for
proper operation and sa-
fety and then subjected to
random sample inspec-
tion. STEINEL guarantees
that it is in perfect conditi-
on and proper

working order.

The warranty period is

36 months commencing
on the date of sale to the
consumer. We shall rem-
edy defects caused by
material flaws or manu-
facturing faults. The war-
ranty shall be met by re-
pair or replacement of de-
fective parts at our own
discretion.

The warranty shall not
cover damage to wear
parts, damage or defects
caused by improper
treatment or maintenance.

Further consequential
damage to other objects
shall be excluded.
Claims under warranty
shall only be accepted if
the product is sent fully
assembled and well pack-
ed complete with sales
slip or invoice (date of
purchase and dealer‘s
stamp) to the appropriate
Service Centre or handed
in to the dealer within the
first 6 months.

Repair Service:

Our Customer Service De-
partment will repair faults
not covered by warranty
or occurring after the war-
ranty period has expired.
Please send the product
well packed to your nea-
rest Service Centre.

36 month

WARRANTY

®

(® Instructions de montage

Cher client,

Nous vous remercions de la
confiance que vous avez
témoignée a STEINEL en
achetant ce détecteur a in-
frarouge. Vous avez choisi un
article de tres grande qualité,
fabriqué, testé et conditionné

Le principe

Le détecteur pyroélectrique
intégré détecte le rayonne-
ment de chaleur invisible
émis par les corps en mou-
vement (personnes, animaux,
etc.). Ce rayonnement de
chaleur capté est ensuite
traité par un systéme électro-
nique qui met en marche
I‘appareil raccordé (p.ex. une
lampe). Les obstacles com-
me les murs ou les vitres

avec le plus grand soin.
Avant de l'installer, veuillez
lire attentivement ces ins-
tructions de montage. En ef-
fet, seules une installation et
une mise en service correc-
tement effectuées garantis-
sent durablement un fonc-
tionnement optimal et fiable.

s‘opposent a la détection du
rayonnement de chaleur

et empéchent toute commu-
tation. Avec un angle de dé-
tection de 160° et une portée
maximale de 12 métre, le dé-
tecteur peut couvrir une sur-
face d‘environ 165 m2. Pour
ajuster la zone de détection,
il est possible d‘orienter le
détecteur horizontalement et
verticalement. Des caches

/\ Consignes de sécurité

W Avant toute intervention
sur le détecteur de
mouvement, couper |‘ali-
mentation électrique !

B Pendant le montage, les
conducteurs a raccorder
doivent étre hors ten-
sion. |l faut donc d'abord
couper le courant et
s'assurer de |'absence
de courant & |'aide d'un
testeur de tension.

B L'installation du dé-
tec-teur implique une
intervention sur le réseau
électrique et doit donc
étre effectuée correcte-
ment et conformément
alanorme NF C-15100.

Nous souhaitons que votre
nouveau détecteur a infra-
rouge vous apporte entiére
satisfaction.

(v. ill. page 2)

enfichables permettent éga-
lement de réduire Iangle de
détection.

Important : la détection des
mouvements est la plus fia-
ble quand I‘appareil est mon-
té perpendiculairement au
sens de passage et qu‘aucun
obstacle (arbre, mur, etc.)
n‘obstrue son champ visuel.

B Nota ou Remarque : le
détecteur doit étre pro-
tégé par un disjoncteur
de protection de ligne
10 A. Le diamétre de la
conduite secteur ne doit
pas dépasser 10 mm.



Installation

Il faut monter I‘appareil a
50 cm au moins de toute
lampe dont la chaleur pour-
rait entrainer un déclenche-
ment intempestif du détec-
teur. Pour obtenir la portée
indiquée de 12 m, il faut
monter le détecteur & une
hauteur de 2 m environ.
Veuillez respecter les con-si
gnes de sécurité, page 19.

Séquence de montage :

1. Desserrer les vis de fixa-
tion du cache de boitier [T.
2. Ne pas débrancher le ca-
ble au niveau du domino
mais enlever le domino entier
avec détecteur 2] (cylindre)
en le tirant Iégérement. 3.
Maintenir la plaque de mon-
tage au mur/au plafond, mar-
quer I‘emplacement des
trous en faisant attention a la
position des cables dans le
mur/le plafond. Percer les
trous, mettre les chevilles

(6 mm) en place 4. Percer la
paroi pour y introduire le ca-
ble, selon qu'il est encastré
[4] ou posé en saillie [5], poser
le joint, le percer et y faire
passer les cables.

Nota ou Remarque : pour
le cable en saillie, nous
conseillons de monter le
dispositif d‘orientation [6]
(cf. ci-dessous). On peut éga-
lement percer I‘appareil &
I‘endroit prévu a cet effet
(paroi plus fine) et y faire
passer les cables. 5. Visser
la plaque de montage [3] au
mur.

6a) Branchement de la
conduite secteur

La conduite secteur est com-
posée d‘un cable a

2-3 conducteurs :

L =phase
N =neutre
PE =terre ©

En cas de doute, il faut iden-
tifier les cables avec un tes-
teur de tension puis les re-
mettre hors tension. Raccor-
der la phase (L) et le neutre
(N) comme indiqué. Le
conducteur de terre est &
raccorder au contact de
terre © . Il est bien sir possi-
ble de monter sur la conduite
secteur un interrupteur per-
mettant la mise en ou hors
circuit de I‘appareil.

Montage avec dispositif d‘orientation

Le dispositif d’orientation [6]
permet d’orienter I'appareil
dans le sens horizontal. Ceci
permet d’ajuster la zone de
détection.

1. Retirer les demi-boules
du dispositif d’orientation [6]
fourni.
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2. Maintenir le dispositif
d’orientation [6] au mur,
marquer I'emplacement des
trous, percer les trous,
met-tre les chevilles en place,
faire passer les cables. Effec-
tuer le branchement de la
fagon décrite au point

« Installation ».

(v. ill. page 3)

6b) Branchement de I‘appa-
reil a connecter

Le branchement des appa-
reils (p.ex. lampe) s‘effectue
également avec un cable a
2-3 conducteurs. Le bran-
chement se fait aux bornes N
et L. Le conducteur de pha-
se de I'appareil a connecter
doit étre raccordé a la borne
L. Le conducteur de neutre
doit étre raccordé a un
conducteur de neutre de la
conduite secteur dans la bor-
ne N. Le conducteur de terre
est & raccorder au contact de
terre @ 7. Quand le bran-
chement est terminé, remet-
tre le domino et le détecteur
en place dans la plaque de
montage [3] et refermer le
boitier avec le cache [1] et les
vis de fixation.

3. Passer les vis dans les de-
mi-boules [7] et fixer le dispo-
sitif d’orientation [é] de sorte
que la téte de la vis soit
contre le coté lisse et que le
coté bombé soit contre la
plague de montage [3] (cf. il-
lustration).

®

Fonctionnement

Aprés avoir branché et monté
le détecteur, vous pouvez

2-2000 lux

Réglage de la portée

On peut réduire la portée du
détecteur en 'orientant dans
le sens vertical (70°).

mettre |'installation en ser-
vice. Deux possibilités de ré-

Temporisation de I‘extinc-
tion (minuterie)

La durée d‘éclairage souhai-
tée est réglable en continu
d‘environ 8 s & 35 min max.
La temporisation est a son
minimum (env. 8 s) quand la
vis de réglage est en butée &
droite, & son maximum

(env. 35 min) quand la vis est

Réglage de crépuscularité
(seuil de réaction)

Le seuil de réaction du dé-
tecteur est réglable en conti-
nu d‘env. 2 4 2000 lux. Lors-
que la vis de réglage est en
butée a droite, |‘appareil est
en fonctionnement diurne,
soit env. 2000 lux. Lorsque la
vis de réglage est en butée a

On peut ajuster la zone de
détection en orientant I'ap-
pareil dans le sens horizontal

Réglage de précision par caches enfichables

Afin d’exclure de la détec-tion

ou de surveiller précisément
certaines zones comme les

voies d’accés ou les terrains
voisins, on peut régler avec
précision la zone de

glage sont disponibles sur la
face inférieure de I'appareil.

en butée a gauche. Lors du
réglage de la zone de détec-
tion et du test de fonctionne-
ment, nous recommandons
de mettre la vis de réglage en
butée a droite (minimum). La
temporisation est remise a
zéro a chaque détection d’un
mouvement dans la zone.

gauche, |‘appareil est en
fonctionnement crépusculai-
re, soit env. 2 lux. Lors du ré-
glage de la zone de détection
et du test de fonctionnement
en plein jour, il faut mettre la
vis de réglage en butée a
droite.

(v. ill. page 4)

(40°, uniquement avec dispo-
sitif d’orientation).

(v. ill. page 4)

détection a I"aide des caches
autocollants fournis.
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Caractéristiques techniques

Dimensions :

(HxLxP)113x 78 x 73 mm

Puissance :

max. 600 W (charge ohmique, p. ex. lampe a incandescence)

max. 500 W (non compensée, inductive, cos ¢ = 0,5,

p. ex. lampes fluorescentes)
max. 500 W (compensée en série)

max. 500 W (compensée en paralléle avec C < 45,6 pF)

Ballasts électroniques, capacitive,
p. ex. lampes fluocompactes,
6 lampes max., C < 132 pF

Alimentation :

230-240V, 50 Hz

Domino pour cable 3 conducteurs @ 1,5 ou 2,5 mm?

ou 5 conducteurs @ 1,5 mm?

Angle de détection :

160° avec protection au ras du mur

Tz

:

Orientabilité : 40° a I'horizontale, 70° a la verticale
Portée : max. 12m

Réglage de crépuscularité : 2 -2000 lux

Temporisation : 8's — 35 min (réglage d‘usine : 10 s)

Réglage de crépuscularité :

2 - 2000 lux (réglage d‘usine : 2000 lux)

3. Raccordement par interrupteur en
série pour la commande manuelle ou

automatique

4. Raccordement par un interrupteur va-et-
vient pour un éclairage permanent ou une

commande automatique
Position | : commande automatique
Position Il : commande manuelle, éclairage

permanent

Attention : une mise hors circuit de
I‘appareil n‘est pas possible, seul le choix
de la commande entre la position | ou Il est

possible.

1) Par exemple, 1-4 lampes a incandescence de 100 W
2) Consommateur, éclairage max. 600 W (cf. caractéristiques techniques)

3) Bornes de I'IS 2160

4) Interrupteur de I‘habitation

5) Interrupteur en série de I‘habitation, pour une commande manuelle ou automatique
6) Interrupteur va-et-vient de I‘habitation, pour une commande automatique ou un

éclairage permanent

Utilisation/entretien

Le détecteur a infrarouge est
congu pour la commutation
automatique de I‘éclairage.

Il n‘est toutefois pas prévu
pour les alarmes spéciales
anti-intrusion car il n‘est pas

protégé contre le vandalisme.
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Les conditions atmosphéri-
ques peuvent influencer le
fonctionnement du détecteur
de mouvement. Les rafales
de vent, la neige, la pluie, la
gréle peuvent entrainer un
déclenchement intempestif

car le détecteur ne peut

pas distinguer les brusques
variations de température des
sources de chaleur. Si la len-
tille est salie, on la nettoiera
avec un chiffon humide (ne
pas utiliser de détergent).

Classe :

IP 54

Intervalle de température : -20°Ca+50°C
Dysfonctionnements
Probléme Cause Reméde

L’appareil n‘est pas sous
tension

W Fusible défectueux,
appareil hors circuit

M Changer le fusible
défectueux, mettre

I'interrupteur en circuit,
vérifier le cable a I'aide
d'un testeur de tension

W Court-circuit M Vérifier le branchement

L‘appareil ne s‘allume pas

B Pendant la journée, le W Régler & nouveau

réglage de crépuscularité
est en position nocturne

B Ampoule défectueuse B Changer I'ampoule
W Interrupteur en position B Mettre en circuit
RRET .

M Fusible défectueux B Changer le fusible,
éventuellement vérifier le
branchement

B Réglage incorrect de la W Régler & nouveau

zone de détection
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Probléme

Cause

Remeéde

L‘appareil ne s‘éteint pas

B Mouvement continu dans
la zone de détection

B Lalampe raccordée se
trouve dans la zone de
détection allume sous
I'effet des varia-
tions de température

B Mode éclairage per-
manent commandé au
niveau de l'interrupteur
en série de I'habitation

W Contréler la zone de dé-
tection, éventuellement
la régler a nouveau ou la
masquer

B Modifier la zone

B Mettre l'interrupteur en
série sur commande
automatique

L‘appareil s‘allume et s‘éteint
continuellement

B Une lampe se trouve
dans la zone de
détection

W Des animaux se
dépla-cent dans la zone
de détection

B Modifier la zone,
augmenter la distance,
réduire la puissance

W Orienter le détecteur
plus vers le haut ou le
masquer, modifier la zone
ou la masquer

Allumage intempestif

M Le vent agite des arbres
et des arbustes dans la
zone de détection

W Détection de voitures
passant sur la chaussée

M Variations subites de
température dues aux
intempéries (vent, pluie,
neige) ou a des courants
d‘air provenant de venti-
lateurs ou de fenétres
ouvertes

W Modifier la zone ou la
masquer

W Modifier la zone, orienter
le détecteur plus vers le
bas

B Modifier la zone, monter
I'appareil a un autre
endroit

Changement de portée

M Variations de la tempé-
rature ambiante

W Par temps froid, réduire
la portée en orientant le
détecteur plus vers le

as
B Par temps chaud, le
remonter
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C€ Déclaration de conformité

Ce produit est conforme a

- la directive basse tension 2006/95/CE
- la directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

Service aprés-vente et garantie

Ce produit STEINEL a été
fabriqué avec le plus grand
soin. Son fonctionnement et
sa sécurité ont été controlés
suivant des procédures fia-
bles et il a été soumis a un
contrdle final par sondage.
STEINEL garantit un état et
un fonctionnement irrépro-
chables.

La durée de garantie est de
36 mois et débute au jour de
la vente au consommateur.
Nous remédions aux défauts
provenant d‘un vice de matie-
re ou de construction. La ga-
rantie sera assurée a notre
discrétion par réparation ou
échange des pieces défec-
tueuses.

La garantie ne s‘applique ni
aux piéces d‘usure, ni aux
dommages et défauts dus a
une utilisation ou mainte-nan-
ce incorrectes.

Les dommages consécutifs
causés a d‘autres objets sont
exclus de la garantie.

La garantie ne s‘applique que
si I'appareil non démonté est
retourné au point de service
aprés-vente le plus proche,
dans un emballage adéquat,
accompagné d‘une facture ou
d‘un ticket de caisse portant
la date d‘achat et le cachet du
vendeur ou s‘il est remis

au vendeur dans les 6 pre-
miers mois de la garantie.

Service de réparation :

Le service aprés-vente de no-
tre usine effectue également
les réparations non couvertes
par la garantie ou survenant
apres |‘expiration de celle-ci.
Veuillez envoyer le produit
correctement emballé au
point de service aprés-vente
le plus proche.

GARANTIE

36 mols

E FONCTIONNEMENT
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(\D Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het
vertrouwen dat u met de
aanschaf van uw nieuwe
infrarood sensor van
STEINEL in ons stelt.

U heeft een modern kwa-
liteitsproduct gekocht,

Het principe

Een pyro-sensor regi-
streert de onzichtbare
warmtestraling van bewe-
gende mensen, dieren enz.
Deze zo geregistreerde
warmtestraling wordt
elektronisch omgezet en
aangesloten apparatuur
(bijv. een lamp) wordt in-
geschakeld. Door hinder-
nissen, zoals muren of rui-
ten, wordt geen warmte-
straling herkend, dus vindt
ook geen schakeling
plaats.

Met een registratiehoek

dat met uiterste zorgvul-
digheid vervaardigd, ge-
test en verpakt werd.
Lees voor de installatie
deze gebruiksaanwijzing
nauwkeurig door, want al-
leen een vakkundige in-
stallatie en dito ingebruik-

van 160° en een reikwijdte
van max. 12 m bewaakt
de sensor een opperviak
van ca. 165 m2. Als er een
kleiner bereik bewaakt
moet worden, kan de reik-
wijdte verkleind worden
door de sensoreenheid
verticaal te draaien. Bij
gebruik van het bijge-
voegde draaimechanisme
kan het apparaat ook hori-
zontaal versteld worden,
zodat het registratiebereik
gericht kan worden inge-
steld. Bovendien kan de

/\ Veiligheidsvoorschriften

B Bij werkzaamheden
aan de bewegings-
melder altijd de span-
ningstoevoer onder-
breken!

M Bij de montage moet
de aan te sluiten elek-
trische leiding span-
ningsvrij zijn.

Daarom eerst de
stroom uitschakelen
en op spanningsloos-
heid testen met een
spanningstester.
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M Bij de installatie van
de sensor wordt met
netspanning gewerkt.
Dit moet vakkundig en
volgens de gebruikelij-
ke installatievoorschrif-
ten en aansluitings-
voorwaarden worden
uitgevoerd
(® - VDE 0100,

@ - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

neming garanderen een
duurzaam, betrouwbaar
en storingvrij gebruik.

Wij wensen u veel plezier
met uw nieuwe infrarood
sensor.

(zie afbeelding pagina 2)

registratiehoek individueel
worden ingesteld door
plaatsing van afdekplaat-
jes.

Belangrijk: De beste be-
wegingsregistratie heeft u,
als het apparaat zijdelings
in de looprichting gemon-
teerd wordt en geen hin-
dernissen (zoals bomen,
muren etc.) het zicht be-
lemmeren.

B Houd era.u.b. re-
kening mee, dat de
sensor voorzien moet
worden van een 10 A-
veiligheidsschakelaar.
De stroomtoevoer-
kabel mag een max.
diameter van 10 mm
hebben.

Installatie

De plaats van montage
moet minimaal 50 cm van
een lamp verwijderd zijn,
omdat warmtestraling de
sensor kan activeren. Om
de aangegeven reikwijdte
van 12 m te bereiken,
moet de montagehoogte
ca. 2 m zijn. Houd a.u.b.
rekening met de veilig-
heidsvoorschriften op
pagina 26.
Montagestappen:

1. Bevestigingsschroe-
ven van de behuizing [1]
losdraaien. 2. Maak de
draden bij het kroonsteen-
tje niet los, maar neem
het kroonsteentje in zijn
geheel eruit, inclusief
sensoreenheid [2] (wals)
door licht te trekken. 3.
Montageplaat [3] tegen de
wand/ het plafond hou-
den, boorgaten aftekenen.
Let op het verloop van

de leidingen in de wand/
het plafond. Gaten boren,
pluggen (6 mm) plaatsen.
4. Stansboorgaten voor
de kabeldoorvoer afhan-
kelijk van het verloop

van de kabels op [5] of

in de muur [4] uitbreken,
afdichtstopjes plaatsen,
doorprikken en kabels
doorvoeren.

Opmerking: Bij op de
muur liggende kabels
wordt aangeraden om
het draaimechanisme [6]
te monteren (zie onder).
Als alternatief kan het ap-
paraat op de plaats waar
het materiaal dunner is
opengedrukt worden, om
de kabels door te kunnen
voeren. 5. Montageplaat
[3 aan de wand schroeven.

6a) Aansluiting van de
stroomtoevoer

De stroomtoevoer bestaat
uit een 2- tot 3-polige kabel
L =fase

N =nuldraad

PE = aardedraad ©

In geval van twijfel moe-
ten de kabels met een
spanningstester worden
ge-identificeerd; vervolgens
weer spanningsvrij maken.
De fase (L) en de nuldraad
(N) worden in het kroon-
steentje aangesloten. De
aardedraad wordt aan

het aardcontact © aan-
gesloten.

In de stroomtoevoerkabel
kan natuurlijk een net-
schakelaar voor IN- en
UIT-schakelen worden
gemonteerd.

Montage met draaimechanisme

Door het draaimechanis-
me [6] kan de bewegings-
melder horizontaal ge-
draaid worden. Daardoor
kan het registratiebereik
nauwkeuriger worden
ingesteld.

1. Druk de halfronde bol-
len [7] uit het bijgevoegde
draaimechanisme [él.

2. Houd het draaimecha-
nisme [6] tegen de wand.
Boorgaten aftekenen,
gaten boren, pluggen
plaatsen en kabel door-
voeren. Voer de aanslui-
ting uit als onder ,Instal-
latie“ beschreven.

3. Plaats de schroeven
door de halfronde bollen

(zie afbeelding pagina 3)

6b) Aansluiting van de
kabel naar de aangeslo-
ten apparatuur

De verbruikerkabel (bijv.
lamp) bestaat eveneens uit
een 2- tot 3-polige kabel.
Deze wordt in de met N en
L’ aangeduide klemmen
gemonteerd.De
stroomvoerende geleider
van de verbruiker wordt

in de met L’ aangeduide
klem gemonteerd.

De nuldraad komt in de
met N aangeduide klem,
samen met de nuldraad
van de stroomtoevoer. De
aardedraad wordt aan het
aardcontact @ aange-
sloten. 7. Plaats het
kroonsteentje, nadat de
draden zijn aangesloten,
samen met de sensoreen-
heid [2] in de montageplaat
en sluit het apparaat
met de behuizingskap

[ en de bevestigings-
schroeven.

en bevestig hiermee het
draaimechanisme [6] dus-
danig, dat de schroefkop
tegen de gladde kant en
de ronde kant tegen de
montageplaat [3] ligt (zie
afbeelding).
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Functies

Nadat de sensor aangeslo-
ten en gemonteerd is, kan
de bewegingsmelder in be-

)

8 sec. — 35 min.

2 -2000 lux

Reikwijdte-instelling

Door de sensor verticaal
te draaien (70°) kan de
reikwijdte verkleind wor-

drijf genomen worden.
Er staan op de onderkant
van het apparaat nu twee

Uitschakelvertraging
(tijdinstelling)

De gewenste brandduur
van de lamp kan traploos
van ca. 8 sec. tot max.
35 min. worden ingesteld.
Stelschroef naar de
rechter aanslag betekent
kortste tijd ca. 8 sec., stel-
schroef naar linker aan-
slag betekent langste tijd

Schemerinstelling
(drempelwaarde)

De gewenste drempel-
waarde van de sensor
kan traploos worden
ingesteld van ca. 2 lux
tot 2000 lux. Stelschroef
naar de rechter aanslag
betekent daglichtin-
stelling, ca. 2000 lux.

den. Door horizontaal te
draaien (40° — alleen met
draaimechanisme) kan het

Fijninstelling met afdekplaatjes

Met behulp van de bijge-
voegde afdekplaatjes
kan de registratiehoek
van de sensor individueel
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worden ingesteld.
Hier-door kunnen bijv.
aangren-zende tuinen
worden uitgesloten van de

instelmogelijkheden ter
beschikking.

ca. 35 min. Bij de instelling
van het registratiebereik
en voor de functiecon-
trole wordt aangeraden
de kortste tijd in te stellen.
Na iedere beweging in het
registratiebereik wordt de
ingestelde tijd opnieuw
geactiveerd.

Stelschroef naar de linker
aanslag betekent sche-
merstand, ca. 2 lux. Bij de
instelling van het registra-
tiebereik en voor de func-
tiecontrole bij dag-licht
moet de stelschroef op de
rechter aanslag staan.

(zie afbeelding pagina 4)

registratiebereik individu-
eel worden aangepast.

(zie afbeelding pagina 4)

registratie of bijv. trottoirs
gericht worden bewaakt.

®

Aansluitvoorbeelden

Fzr

Wz

3.A ing via seri
voor handschakeling en
automa-tische werking

4. Aansluiting via een wisselschakelaar

voor permanente verlichting en
automatische werking

Stand I: automatische werking

Stand II: handschakeling voor
perma-nente verlichting

Opgelet: Uitschakelen van de installatie is
niet mogelijk, alleen de keuze tussen

stand | en Il.

1) Bijv. 1-4 x 100 W gloeilampen
2) Aangesloten apparatuur, verlichting max. 600 W (zie Technische gegevens)
3) Aansluitklemmen van de IS 2160

4) Schakelaar binnenshuis

5) Serieschakelaar binnenshuis, hand, automatisch
6) Wisselschakelaar binnenshuis, automatisch, permanente verlichting

Gebruik/onderhoud

De infrarood sensor

is geschikt voor het
automatisch schakelen
van licht. Voor speciale
inbraakalarminstallaties is
het apparaat niet geschikt,
omdat de voorgeschre-
ven sabotagebeveiliging
hiervoor ontbreekt.

Weersin-vloeden kunnen
de werking van de bewe-
gingsmelder beinvloeden.
Bij hevige windvlagen,
sneeuw, regen of hagel kan
een foutieve schakeling
voorkomen, omdat de
plotselinge temperatuur-
verschillen niet van warm-

tebronnen onderscheiden
kunnen worden. De regi-
stratielens kan bij vervui-
ling met een vochtige doek
(zonder reinigingsmiddel)
worden schoongemaakt.
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Technische gegevens

Afmetingen: (hxbxd)113x 78 x 73 mm
Vermogen: max. 600 Watt (ohmse belasting, bijv. gloeilamp)
max. 500 Watt (niet gecompenseerd, inductief,
cos ¢ = 0,5, bijv. TL-lampen)
max. 500 Watt (serie gecompenseerd)
max. 500 Watt (parallel gecompenseerd,
met C < 45,6 YF)
Elektronische voorschakelapparaten,
bijv. energiespaarlampen,
max. 6 stuks, C < 132 pF
Stroomtoevoer: 230-240V, 50 Hz
kroonsteentje geschikt voor toevoerkabel
3-polig @ 1,5 resp. 2,5 mm?of 5-polig @ 1,5 mm?
Registratiehoek: 160° met onderkruipbescherming
Zwenkbereik: 40° horizontaal, 70° verticaal
Reikwijdte: max. 12 m
Schemerinstelling: 2 -2000 lux
Tijdsinstelling: 8 sec. — 35 min. (instelling af fabriek: 10 sec.)

Schemerinstelling:

2 - 2000 lux (instelling af fabriek: 2000 lux)

Bescherming:

IP 54

Temperatuurbereik:

-20 °C tot +50 °C

Storingen
Storing Oorzaak Oplossing
Zonder spanning B zekering defect, niet B nieuwe zekering,
ingeschakeld netschakelaar inscha-
kelen, kabel testen
met spanningstester
M kortsluiting B aansluitingen contro-
leren
Schakelt niet aan W bij daglicht, lichtinstel- B opnieuw instellen
ling staat op schemer-
stand
B gloeilamp defect B gloeilamp verwisselen
B netschakelaar UIT M inschakelen
B zekering defect B nieuwe zekering,
eventueel aansluiting
controleren
B registratiebereik niet B opnieuw instellen

gericht ingesteld
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Storing

Oorzaak

Oplossing

Schakelt niet uit

permanente beweging
in het registratiebereik

bereik controleren
en eventueel opnieuw
instellen of afdekken

B deingeschakelde lamp B bereik veranderen
is in het registratie-
bereik en gaat door
temperatuurswisseling
opnhieuw aan
W door de serieschake- M serieschakelaar
laar binnenshuis op instellen op automa-
permanente verlichting tisch bedrijf
ingesteld
Schakelt steeds AAN/UIT B geschakelde ver- W bereik veranderen,
lichting bevindt zich afstand vergroten,
binnen het registratie- vermogen verminderen
bereik
B bewegende dieren W sensor hoger draaien
binnen het registratie- of gericht afdekken,
bereik bereik veranderen of
afdekken
Schakelt ongewenst aan W wind beweegt bomen B bereik veranderen
en struiken binnen het resp. afschermen
registratiebereik
B registratie van auto's B bereik veranderen,
op straat sensor wegdraaien
B plotselinge verande- M bereik veranderen,
ring van temperatuur andere montageplaats
door het weer (wind, kiezen
regen, sneeuw) of
afvoerlucht van venti-
latoren, open ramen
Reikwijdteverandering B andere omgevings- B bij koude sensorreik-
temperaturen wijdte door draaien
verkleinen
B bij warmte vergroten
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C€ Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de

- laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- EMC-richtlijn 2004/108/EG

Functiegarantie

Dit STEINEL-product is
met grote zorgvuldigheid
gefabriceerd, getest op
goede werking en veilig-
heid volgens de geldende
voorschriften, en aanslui-
tend steekproefsgewijs
gecontroleerd. STEINEL
verleent garantie op de
storingvrije werking.

De garantietermijn
bedraagt 36 maanden

en gaat in op de datum
van aanschaf door de
klant. Alle klachten, die
berusten op materiaal- of
fabricagefouten, worden
door ons opgelost. De
garantie bestaat uit repa-
ratie of vernieuwen van de
defecte onderdelen, door
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ons te beoordelen.
Garantie vervalt bij schade
aan onderdelen, die aan
slijtage onderhevig zijn en
bij schade of gebreken,
die door ondeskundig
gebruik of onderhoud
ontstaan.

Schade aan andere voor-
werpen is uitgesloten van
garantie.

De garantie wordt alleen
verleend, als het niet-
gedemonteerde apparaat
met kassabon of rekening
(met aankoopdatum en
winkelierstempel), goed
verpakt, aan het betref-
fende serviceadres wordt
opgestuurd of binnen de
eerste 6 maanden naar
de winkelier wordt terug-
gebracht.

Reparatie-service:

Na afloop van de garan-
tietermijn of bij schade
die niet onder de garantie
valt, kan ook door ons ge-
repareerd worden. Gelieve
het product goed verpakt
aan het dichtstbijzijnde
serviceadres op te sturen.

FUNCTIE

36 maaneen

GARANTIE

®

(D Istruzioni per il montaggio

Gentile Cliente,

La ringraziamo cordialmente
per la fiducia che ha
dimostrato di avere nei nostri
confronti acquistando un
sensore a raggi infrarossi
STEINEL. Lei ha scelto un
prodotto pregiato di alta
qualita che & stato costruito,

Il principio

Il pirosensore rileva le radia-
Zzioni termiche invisibili prove-
nienti da corpi in movimento
(persone, animali, ecc.).
Questa radiazione termica

in tal modo percepita viene
trasformata elettronicamente
e cio provoca |'accensione

di un’utenza collegata (ad
esempio una lampada).

In presenza di ostacoli

come per es. muri o vetri

la radiazione termica non
viene riconosciuta, I'utenza
pertanto non si accende.
Con un angolo di rilevamento

provato ed imballato con la
massima scrupolosita.

La preghiamo di procedere
all'installazione solo dopo
aver letto attentamente le
presenti istruzioni di mon-
taggio. Solo un’installazione
ed una messa in esercizio
adeguate ed effettuate a
regola d’arte garantiscono

di 160° ed un raggio d’azione
di max. 12 m il sensore
controlla una superficie di

ca. 165 m?. Se deve venire
coperta solo una zona pit
piccola, il raggio d’azione
puod venire ridotto orientando
verticalmente il sensore.
Nell'uso dell’'attrezzo orien-
tabile qui allegato & possibile
orientare I'apparecchio anche
orizzontalmente, in modo tale
che il campo di rilevamento
possa venire regolato in
modo mirato. Inoltre I'angolo
di rilevamento pud venire
regolato individualmente

/\ Avvertenze sulla sicurezza

B Prima di effettuare qual-
siasi lavoro sul segna-
latore di movimento inter-
rompere |'alimentazione
di corrente elettrical

W Per il montaggio il
conduttore elettrico che
verra allacciato deve
essere privo di tensione.
Prima del lavoro, occorre
pertanto togliere la
tensione ed accertarne
I'assenza mediante uno
strumento di misurazione
della tensione.

B Linstallazione del
sensore costituisce un
intervento sulla tensione
di rete. Per questo mo-
tivo I'installazione deve
essere eseguita a regola
d’arte conformemente
alle comuni prescrizioni
e condizioni di allaccia-
mento vigenti
(® VDE 0100,

@ OVEEN 1,
@ SEV 1000).

infatti un funzionamento
duraturo, affidabile e privo
di guasti.

Le auguriamo di essere
pienamente soddisfatto del
Suo nuovo sensore a raggi
infrarossi.

(vedere figura a pagina 2)

applicando delle scher-
mature.

Importante: Il campo
ottimale per i rilevamenti di
movimento si ha quando
I"apparecchio viene attivato
lateralmente rispetto alla di-
rezione di movimento, senza
che sull'area da controllare
ci siano ostacoli (come p.es.
alberi, mura ecc.).

B Ricordate che il sensore
deve venire assicurato
con un interruttore di
potenza automatico a
10 A. La linea di alimen-
tazione collegata alla rete
puo avere un diametro
massimo di 10 mm.
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Installazione

I luogo di montaggio dovreb-
be essere lontano almeno

50 cm da una lampada,
poiché la radiazione termica
di quest’ultima pud condurre
ad interventi a sproposito del
sensore. Ai fini di poter rag-
giungere il raggio di azione
indicato di 12 m si consiglia
un’altezza di montaggio di
ca. 2 m. Siete pregati di
osservare le indicazioni rela-
tive alla sicurezza riportate a
pagina 33.
Fasi di montag
1. Svitate le viti di fissaggio
della schermatura dell’in-
volucro [il. 2. Non staccate

il cablaggio del morsetto
isolante, bensi estraete
I'intero morsetto incluso il
sensore [2] (cilindro) tirando
leggermente. 3. Tenete la
piastra di montaggio [
appoggiata alla parete/ al
soffitto, segnate i punti dove
devono venire effettuati i fori,
fate attenzione alla posizione
e al percorsodei conduttori
nella parete/ nel soffitto.
Effettuate i fori, inserite i
tasselli (6 mm).

4. Effettuate i fori per I'intro-
duzione dei cavi a seconda
delle esigenze per linee di ali-
mentazione sotto intonaco
o0 sopra intonaco [3], inserite

i tappi di tenuta, perforate e
fate passare i cavi.

Avvertenze: Per la linea di
alimentazione sopra intonaco
si consiglia di montare
I"attrezzo orientabile [@] (vedi
sotto). In alternativa, per far
passare i cavi & possibile
perforare I'apparecchio dove
il materiale & sottile. 5. Riavvi-
tate la piastra di montaggio [
alla parete.

6a) Allacciamento della
linea di collegamento

alla rete:

La linea di collegamento alla
rete consiste in un cavo a
20 3fili

L =fase

N  =filo neutro

PE = conduttore di terra ©

In caso di dubbio & neces-
sario identificare i cavi con
un indicatore di tensione; poi
disinserite nuovamente la
tensione. Fase (L) e neutro
(N) vengono allacciati in base
alla disposizione dei morsetti.
Il conduttore di terra viene
applicato sul contatto di
terra @ . Naturalmente si
puo, nel cavo di alimenta
zione, installare un interrutto-
re per accendere e spegnere
la lampada.

Montaggio con attrezzo orientabile

L'attrezzo orientabile (6] rende
possibile un orientamento
orizzontale del segnalatore
di movimento. In tal modo

il campo di rilevamento pud
venire orientato con maggiore
precisione.

1. Espellete le mezze sfere
dell’attrezzo orientabile [6]
qui allegato.
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2. Tenete I'attrezzo orientabi-
le [6] appoggiato alla parete
e segnate i punti a cui devono
corrispondere i fori effettuate
i fori, inserite i tasselli, fate
passare i cavi. Eseguite I'al-
lacciamento come descritto
al capitolo “Installazione”.

3. Fate passare le viti attra-

(vedere figura a pagina 3)

6b) Allacciamento della
linea di collegamento alle
utenze

Anche la linea di collega-
mento alle utenze (per es.
lampada) consiste in un cavo
a 2 o 3filil. L'allacciamento-
avviene suimorsettiN e L. Il
conduttore dell’'utenza che
porta corrente viene montato
nel morsetto contrassegnato
conL.

Il conduttore neutro viene
collegato al morsetto con-
trassegnato con N assieme
al conduttore della linea di
collegamento alla rete.

Il conduttore di terra viene
applicato al contatto

diterra ©.

7. Al termine del cablaggio
inserite il morsetto isolante
nella piastra di montaggio
assieme al sensore [2 e
chiudete conla schermatura
dell’involucro [i] e le viti di
fissaggio.

verso le mezze sfere [7] e
fissate con esse I'attrezzo
orientabile [ in modo tale
che la testa delle viti appoggi
sul lato piatto e il lato con-
vesso sulla piastra di mon-
taggio [3] (vedere figura).

®

Funzioni

Dopo che il sensore &

stato allacciato e montato
potete mettere in funzione
I'impianto. Sulla parte inferiore

dell'apparecchio avete ora a
disposizione due possibilita
di regolazione.

8 sec - 35 min

del tempo di
accensione

Il tempo per cui si desidera
che la lampada rimanga illu-
minata pud essere impostato
con regolazione continua tra
ca. 8 sec. e un massimo di
35 min. Regolatore comple-
tamente a destra significa
tempo minimo ca. 8 sec,
regolatore completamente

2 -2000 lux

Regolazione di luce
crepuscolare

(Soglia di reazione)

La soglia di reazione
desiderata si puo impostare
in continuo da circa 2 Lux
fino a 2000 Lux. Regolatore
completamente a destra
significa funzionamente con
luce diurna ca. 2000 Lux.
Regolatore completamente
a sinistra significa funziona-

Regolazione del raggio d’azione

Orientando il sensore verti-
calmente (70°) si puo ridurre il
raggio d’azione. Orientando il

sensore orizzontalmente 40°
(possibile solo con I'attrezzo
orientabile) il campo di rile-

Regolazione di precisione con schermature

Con l‘ausilio delle calotte
adesive di copertura qui
allegate si puo regolare
individualmente I‘angolo di

rilevamento del sensore.
In tal modo & possibile per
esempio escludere aree
appartenenti al terreno

a sinistra significa tempo
massimo ca. 35 min. Nella
regolazione del campo di
rilevamento e per il test di
funzionamento si consiglia di
impostare il tempo minimo.
Con ogni movimento che
avviene all'interno del campo
di rilevamento il tempo
impostato viene nuovamente
attivato.

mento con luce crepuscolare
ca. 2 Lux. Nella regolazione
del campo di rilevamento e
per il test di funzionamento
la vite di regolazione deve
trovarsi completamente a
destra.

(vedere figura a pagina 4)

vamento puo venire regolato
individualmente.

(vedere figura a pagina 4)

dei vicini dal campo di
rilevamento o controllare in
modo mirato i marciapiedi o
i sentieri.
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Tz

:

3. Allacciamento mediante interruttore
e

4. Allacci diante devi per

in serie per
automatico

funzior coni

e in automatico

Posizione I: funzionamento automatico
Posizione II: funzionamento manuale,
illuminazione continua

Attenzione: non & possibile lo spegnimento
dell'impianto bensi solo la commutazione del
funzionamento tra Posizione | e Posizione Il.

1) peres.1-4 x 100 W Lampade a incandescenza
2) Utenza, illuminazione max. 600 W (vedere “Dati tecnici”)

3) morsetti dell’lS 2160

4) Interruttore all'interno della casa
5) Interruttore in serie all'interno della casa, funzionamento manuale,

funzionamento automatico

6) Deviatore all'interno della casa, funzionamento in automatico, illuminazione continua

Funzionamento/Cura

Il sensore a raggi infrarossi

& stato studiato per la
commutazione automatica
della luce. L'apparecchio non
¢ adatto all’applicazione in
impianti di allarme speciali
(antifurto), in quanto non di-
spone della sicurezza contro
il sabotaggio prescritta per tali
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tipi di impianto. Le condizioni
atmosferiche possono in-
fluenzare il funzionamento del
segnalatore di movimento. In
caso di forti raffiche di vento,
neve, pioggia o grandine si
puo verificare un intervento a
sproposito, in quanto I'appa-
recchio non puo riconoscere

che gli improwvisi sbalzi di
temperatura provocati da tali
fenomeni non provengono

da fonti di calore che esso

ha il compito di rilevare. Se é
sporca, la lente di rilevamento
puo essere pulita con un
panno umido (senza usare un
detergente).

®

Dati tecnici
Dimensioni: (Ixaxp)113x78x 73 mm
Potenza: max. 600 Watt (carico ohmico, per es. lampada a incandesc.)

max. 500 Watt (non compensato, induttivo, cos ¢ = 0,5,
per es. lampade fluorescenti)

max. 500 Watt (compensato in serie)

max. 500 Watt (compensato in parallelo, con C < 45,6 uF)
EVGs, capacitivo, ad esempio lampade a basso
consumo energetico, max. 6 pezzi, C < 132 pF

Allacciamento alla rete:

230-240V, 50 Hz
morsetto isolante adatto per linea di alimentazione a tre fili
©1,502,5mm?oppure a5 fili @ 1,5 mm?

Angolo di rilevamento:

160°

Campo di orientamento:

40°i

n orizzontale, 70° in verticale

Raggio d‘azione: max. 12 m
Regolazione crepuscolare: 2 - 2000 Lux
Regolazione tempo: 8 sec. - 35 min.

(regolazione effettuata dal costruttore: 10 sec.)
Regolazione crepuscolare: 2 - 2000 Lux

(impostazione effettuata dal costruttore: 2000 Lux)
Classe di protezione: IP 54
Campo di temperatura: -20°Ca+50°C

Disturbi di funzionamento

Disturbo Causa Rimedi
Senza tensione W Fusibile difettoso, W nuovo fusibile, accendete
non inserito I'interruttore di rete,

W Corto circuito

controllate la linea con un
indicatore di tensione

B Controllate gli
allacciamenti

L’apparecchio non si
accende

W In funzionamento di
giorno I'impostazione del
crepuscolare é regolata
sul funzionamento di
notte

B Difetto di lampadina ad
incandescenza

W interruttore principale su

FF

W Fusibile difettoso
W campo di rilevamento

non impostato in modo
mirato e corretto

W Eseguite una nuova
impostazione

B Cambiate lampadina ad
incandescenza
B Accendete I'apparecchio

B cambiate fusibile,
eventualmente controllate
I'allacciamento

W regolate di nuovo
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Disturbo

Causa

Rimedi

L"apparecchio non si spegne

Movimento continuo sul
campo di rilevamento

Controllate il campo ed
eventualmente regolatelo
di nuovo o copritelo con
le schermature

B lalampada collegata B Modificate il campo di
si trova all'interno del rilevamento
campo di rilevamento e
ad ogni cambiamento di
temperatura si accende
nuovamente
W linterruttore in serie si W Interruttore in serie
trova sulla modalita di impostato su funziona-
funzionamento continuo mento automatico
L'apparecchio si accende e B lalampada si trova W Spostare il campo di
si spegne continuamente all'interno del campo di regolazione, aumentare
rilevamento la distanza, ridurre la
potenza
B presenza di animali o W Orientare il sensore pil
piante in movimento nel in alto o coprirlo in modo
campo di rilevamento mirato, spostare o coprire
il campo di rilevamento
L’apparecchio si accende M il vento muove alberi e W adattate o coprite il
involontariamente cespugli nel campo di campo
rilevamento
W il sensore rileva il B Modificate il campo,
movimento di automobili riposizionate il sensore
che passano sulla strada
B improvviso sbalzo di W modificate il campo o
temperatura a causa montate il sensore in
del cambiamento delle altro luogo
condizioni atmosferiche
(vento, pioggia, neve)
o presenza di aria di
scarico proveniente
da ventilatori o finestre
aperte
Modifica del raggio d’azione W diverse temperature W in presenza di tempe-
ambiente rature basse ridurre
il raggio d’azione del
sensore abbassandolo
W in presenza di tempe-

rature elevate alzare il
sensore
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C€ Dichiarazione di conformita

Questo prodotto & conforme alle seguenti direttive:
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE

Garanzia di funzionamento

Questo prodotto STEINEL
viene prodotto con la
massima cura, con controlli
di funzionamento e del grado
di sicurezza in conformita
alle norme vigenti in materia;
esso é stato infine sottoposto
a collaudi con prove a
campione. STEINEL garan-
tisce la perfetta qualita ed il
funzionamento.

La garanzia si estende a

36 mesi ed inizia il giorno
della vendita all‘utilizzatore
finale. Ripariamo guasti
dovuti a difetti di materiale

o produzione. Le prestazioni
di garanzia comprendono a
nostra scelta la riparazione o
la sostituzione degli elementi
difettosi.

Il diritto alla prestazione di
garanzia viene a decadere in
caso di danni a parti soggette
al logorio nonche in caso di
danni o difetti che sono da
ricondurre ad un trattamento
inadeguato o ad una cattiva
manutenzione.

Sono esclusi dal diritto di
garanzia gli ulteriori danni
conseguenti su oggetti
estranei.

Si puo far valere il diritto di
garanzia soltanto inviando
I'apparecchio propriamente
imballato ed accompagnato
dallo scontrino di cassa o
dalla fattura (con data di
acquisto e timbro del nego-
ziante) al competente punto
di assistenza tecnica, oppure
consegnando I'apparecchio
al negoziante entro i primi

6 mesi di garanzia.

Centro assistenza tecnica:
Con periodo di garanzia
scaduto e nel caso di

difetti che non danno diritto
a prestazioni di garanzia, il
nostro centro di assistenza
esegue le relative riparazioni.
Inviate il prodotto ben
imballato, al piu vicino centro
di assistenza.

GARANZIA

86 mesi
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(® Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Gracias por la confianza
que nos ha dispensado al
comprar su nuevo sensor
infrarrojos STEINEL. Se ha
decidido por un producto
de alta calidad, producido,
probado y embalado con el
mayor cuidado.

El concepto

El sensor piroeléctrico
registra la radiacion térmica
invisible de objetos en mo-
vimiento (personas, animales
etc.). Esta radiacion térmica
registrada se transforma
electronicamente, activando
un consumidor conectado (p.
€j. una lampara). Obstéculos
como paredes o cristales
impiden la deteccion de una
radiacion térmica, con lo cual
no se produce ningun tipo de
activacion.

Le rogamos se familiarice
con estas instrucciones de
montaje antes de instalarlo.
Solo una instalacion y puesta
en funcionamiento correcta
del aparato garantizan un
servicio duradero, fiable y sin
fallos del mismo.

Con un dngulo de deteccion
de 160° y un alcance max.
de 12 m, el sensor vigila

un area de aprox. 165 m?.
Para cubrir un drea menor,

el alcance puede reducirse
girando verticalmente la
unidad del sensor. Utilizan-
do el dispositivo de giro
adjunto puede girarse el
aparato también en sentido
horizontal, permitiendo una
alineacion selectiva del cam-
po de deteccion. Ademas, el

/\ Indicaciones de seguridad

W Antes de realizar todo
tipo de trabajos en el
detector de movimientos
desconecte la alimenta-
cién de tension!

B Al efectuar el montaje
debe hallarse la linea de
conexion eléctrica libre
de tension. Por tanto,
desconecte primero la
corriente y compruebe
que no hay tension utili-
zando un comprobador
de tension.
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W Lainstalacion del sensor
es un trabajo en la red
eléctrica. Debe realizarse,
por tanto, profesional-
mente, de acuerdo con
las normativas de insta-
lacién y condiciones de
conexion habituales en el
mercado
(@® -VDE 0100,

@® - OVEEN 1,
@ - SEV 1000).

Le deseamos que disfrute
durante mucho tiempo con
su nuevo sensor infrarrojos
STEINEL.

(v. fig. pagina 2)

angulo de deteccion puede
regularse individualmente
mediante cubiertas aco-
plables.

Importante: La deteccion de
movimientos mas segura se
consigue montando el apara-
to lateralmente con relacién
al sentido del movimiento y
evitando todo tipo de objetos
que obstaculicen la visién

de los sensores (tales como
arboles, muros etc.).

B Tenga en cuenta que hay
que proteger el sensor
con un interruptor auto-
matico de 10 A. El cable
de alimentacién de red
puede tener un didmetro
de 10 mm como méximo.

Instalacién

El lugar de montaje debe
hallarse a una distancia mi-
nima de 50 cm de cualquiera
ldmpara debido a que la ra-
diacién térmica de la misma
puede hacer que se active
erréneamente el sensor.
Para conseguir el alcance de
12 mindicado, la altura de
montaje debe ser de aprox.
2 m. Le rogamos siga las
instrucciones de seguridad
de la pagina 40.

Pasos de montaje:

1. Retire los tornillos de
fijacion de la cubierta de la
carcasa (1. 2. No suelte el
cableado del bloque de bor-
nes, sino extraiga el borne
completo, incluida la unidad
del sensor [2 (rodillo), tirando
ligeramente.

3. Sostenga la placa de
montaje [3] contra la pared/
el techo, marque los orificios
de taladro teniendo en cuen-
ta la conduccién de la linea
de alimentacion en la pared/
el techo. Taladre los orificios
e inserte los tacos (6 mm). 4.
Rompa los orificios de intro-
duccion del cable recortados
para montaje empotrado [4]
o de superficie [5]; inserte y
perfore los tapones obtura-
dores y pase los cables.

Observacion: Para la insta-
lacion de superficie se reco-
mienda montar el dispositivo
de giro [6] (véase mas abajo).
Alternativamente

puede perforarse el aparato
en la parte fina del material
para pasar los cables.

5. Atornille la placa de mon-
taje [3] a la pared.

6a) Conexion del cable de
alimentacion de red

El cable de alimentacion de
red consta de 2 6 3 con-

ductores.
L =fase
N eutro

PE = toma de tierra ©

En caso de duda deben
identificarse los conductores
con un comprobador de
tension; a continuacion debe
desconectarse de nuevo la
tension.

Fase (L) y el neutro (N) se
conectan al borne correspon-
diente. El cable de toma de
tierra se conecta al contacto
de puesta a tierra .
Naturalmente, el cable de
alimentacion de red puede
llevar montado un interruptor
para conectar y desconectar
la tension.

Montaje con dispositivo de giro

El dispositivo de giro [l
permite girar el detector de
movimientos en sentido ho-
rizontal con el fin de orientar
individualmente el campo de
deteccion.

1. Extraiga las arandelas se-
miesféricas [7] del dispositivo
de giro [6] adjunto.

2. Sostenga el dispositivo de
giro (6] contra la pared y mar-
que los orificios a taladrar;
taladre los orificios, inserte
los tacos y pase los cables.
Realice la conexién como

se describe en el apartado
“Instalacion”.

3. Introduzca los tornillos por

(v. fig. pagina 3)

6b) Conexion del cable de
alimentacion del
consumidor

El cable de alimentacion del
consumidor (p. €j. ldmpara)
también consta de 23 con-
ductores. La conexién se rea-
lizaen los bornes Ny L.

El conductor de corriente del
consumidor se monta

en el borne sefalizado con
una L. El neutro se conecta
al borne sefalizado con una
N juntamente con el neutro
del cable de alimentacion

de red. El cable de toma de
tierra se conecta al contacto
de puesta a tierra .

7. Una vez realizado el ca-
bleado, introduzca el bloque
de bornes juntamente con la
unidad del sensor [2] en la
placa de montaje i
con la cubierta de la carcasa
[y los tornillos de fijacion.

las arandelas semiesféricas

y fije con ellos el dispositi-
vo de giro [é] de tal forma que
las cabezas de los tornillos
reposen sobre el lado liso del
dispositivo de giro y el lado
abombado de éste descanse
sobre la placa de montaje [3]
(véase la fig. de la pag. 3).
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Funciones

Una vez conectado y montado
el sensor puede ponerse en
funcionamiento el aparato.

2 -2000 Lux

Graduacion del alcance

Girando el sensor vertical-
mente (70°) puede reducirse
el alcance.

Existen dos opciones de
regulacion en el lado inferior
del mismo.

Temporizacion (regulacion
del periodo de alumbrado)

El periodo de alumbrado
deseado de la lampara pue-
de regularse continuamente
desde aprox. 8 seg. hasta
35 min. como méximo. El
tornillo de ajuste en el tope
derecho significa el tiempo
minimo de aprox. 8 seg. El
tornillo de ajuste en el tope

Graduacion crepuscular
(punto de activacion)

El punto de activacion
deseado del sensor puede
regularse continuamente
desde 2 Lux hasta 2000
Lux. Girando el tornillo de
regulacion hasta el tope
derecho se obtiene funcio-
namiento a la luz del dia con
aprox. 2000 Lux. Girando el
tornillo de regulacién hasta

Girando el sensor horizontal-
mente 40° (sélo con disposi-
tivo de giro) puede orientarse

Regulacion de precision con cubiertas

Con las cubiertas adhesivas
puede regularse individual-

mente el dngulo de deteccion
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del sensor, permitiendo
excluir de la deteccion, p. gj.,
terrenos colindantes o bien

izquierdo significa el tiempo
maximo de aprox. 35 min.
Para la regulacion del campo
de deteccion y la prueba de
funcionamiento se recomien-
da ajustar el tiempo minimo.
Con cada movi

miento detectado antes de
transcurrir este periodo de
tiempo se inicia de nuevo la
cuenta del reloj.

el tope izquierdo se obtiene
funcionamiento crepuscular
con aprox. 2 Lux. Para la
regulacion del campo de
deteccion y la prueba de
funcionamiento a la luz del
dia debe hallarse el tornillo
de regulacién girado hasta el
tope derecho.

(v. fig. pagina 4)

el campo de deteccion indi-
vidualmente.

(v. fig. pagina 4)

vigilar selectivamente, p. gj.,
caminos.

®

Ejemplos de conexion

-

Tz

B

3. Conexion mediante interruptor en 4. Ci
serie para funcionamiento manual y

automatico

1) P.ej. 14 bombillas de 100 W
2) Consumidor, alumbrado max. 600 W (véanse Datos técnicos)

di interruptor
para funcionamiento de alumbrado

permanente y automatico

Posicion I: Funcionamiento automéatico
Posicion II: Funcionamiento manual para
alumbrado permanente

Atencion: El sistema no puede desconectarse;
s6lo puede elegirse entre la posicion | y la Il

3) Bornes de conexion del IS 2160
4) Interruptor en el interior de la casa
5) Interruptor en serie en el interior de la casa, manual, automético

6) Interruptor selector en el interior de la casa, automatico, alumbrado permanente

Funcionamiento/Cuidados

El sensor infrarrojos sirve
para encender la luz automa-
ticamente. No es apto para
alarmas antirrobo especiales
debido a que carece de la
seguridad antisabotaje pres-
crita para las mismas. Las
condiciones atmosféricas

pueden afectar al funciona-
miento del detector de movi-
mientos. Fuertes rafagas de
viento, la nieve, la lluvia y el
granizo pueden provocar una
activacion errénea al no poder
distinguir entre cambios de
temperatura repentinos y

fuentes térmicas. La lente de
deteccion puede limpiarse
con un pafo himedo (sin de-
tergente) cuando esté sucia.
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Datos técnicos

Dimensiones:

(alt. x anch. x prof.) 113 x 78 x 73 mm

Potencia de ruptura:

méx. 600 W (carga resistiva, p. ej. bombilla)

max. 500 W (no compensada, inductiva,
cos ¢ = 0,5, p. ¢j. ldmparas fluorescentes)

max. 500 W (compensada en serie)

max. 500 W (compensada en paralelo, con C < 45,6 pF)
Reguladores electrénicos de tension,
capacitiva, p. ej. bombillas de bajo consumo,
max. 6 uds, C < 132 uF

Tension de alimentacion:

230-240V, 50 Hz

Bloque de bornes adecuado para cable de alimentacion de
3 conductgores @ 1,5 0 bien 2,5 mm?o de 5 conductores

@ 1,5 mm

Angulo de deteccion:

160° con proteccion contra sumersion

Girabilidad: 40° horizontalmente, 70° verticalmente
Alcance: max. 12m

Regulacién crepuscular: 2 -2000 Lux

Temporizacién: 8 seg. — 35 min. (regulacién de fabrica: 10 seg.)

Regulacion crepuscular:

2 -2000 Lux (regulacion de fabrica: 2000 Lux)

Tipo de proteccion:

IP 54

Campos de temperatura : -20 °C hasta +50 °C
Fallos de funcionamiento
Fallo Causa Solucién

No tiene tension

W fusible defectuoso,
interruptor en OFF

B cambiar fusible, poner
interruptor en ON,
comprobar la linea de
alimentacién con un
comprobador de tension

W cortocircuito B comprobar conexiones

No se enciende

en funcionamiento a la M volver a ajustar
luz del dia, regulacion
crepuscular ajustada

para funcionamiento
nocturno
M bombilla defectuosa M cambiar bombilla
B interruptor en OFF B conectar
B fusible defectuoso B cambiar fusible y dado
el caso comprobar
conexion

B campo de deteccién sin W volver a ajustar
ajuste selectivo

44

Fallo

Causa

Solucién

No se apaga

B movimiento permanente

en el campo de deteccion

controlar campo de
deteccion y dado el caso
ajustar de nuevo o bien
cubrir partes del sensor

M lampara conectada se W modificar campo de
halla en el campo de deteccién
deteccion y se enciende
de nuevo debido a un
cambio de temperatura
W interruptor en serie del B cambiar interruptor en
interior de la casa se serie a funcionamiento
halla en funcionamiento automatico
permanente
Se enciende y apaga B |dmpara conectada se B reajustar campo de
continuamente halla en el campo de deteccién, aumentar
deteccion distancia, reducir
X X potencia
M animales en movimiento M girar hacia arriba el
en el campo de sensor o bien cubrir
deteccion selectivamente, reajustar
campo de deteccién o
bien cubrir partes del
sensor
Se enciende M el viento mueve arboles W reajustar campode
inoportunamente y matorrales en el campo deteccion o bien cubrir
de deteccion partes del sensor
B deteccion de automéviles M reajustar campo de
en la calle deteccion, girar hacia
abajo el sensor
B cambio de temperatura W modificar campo de
repentino debido a las deteccion, cambiar lugar
condiciones atmosféricas de montaje
(viento, lluvia, nieve) o a
ventiladores o ventanas
abiertas
Variacion del alcance B otras temperaturas W en caso de frio, reducir
ambiente el alcance del sensor
girando éste hacia abajo
B en caso de calor, girarlo

hacia arriba
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C€ Declaracion de conformidad

Este producto cumple con la

- Directiva de baja tensién 2006/95/CE

- Directiva CEM 2004/108/CE

Garantia de funcionamiento

Este producto STEINEL

ha sido elaborado con el
maximo esmero, habiendo
pasado los controles de fun-
cionamiento y seguridad pre-
vistos por las disposiciones
vigentes, asi como un control
adicional de muestreo

al azar.

El periodo de garantia es de
36 meses comenzando el dia
de la venta al consumidor y
cubre los defectos de mate-
rial y fabricacion. La presta-
cion de la garantia se efectiia
mediante la reparacion o

el cambio de las piezas
defectuosas a eleccién de
STEINEL.
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La prestacion de garantia
queda anulada para dafos
producidos en piezas de
desgaste y dafios y defectos
originados por uso o mante-
nimiento inadecuados.

Quedan excluidos de la ga-
rantia los dafios consecuen-
ciales causados en objetos
ajenos.

La garantia es vélida Unica-
mente si se envia el aparato
sin desmontar y con el com-
probante o la factura (fecha
de compra y sello del ven-
dedor), bien embalado, a su
proveedor correspondiente o
se entrega al vendedor en los
primeros 6 meses después
de la compra.

Servicio de reparacion:

Una vez transcurrido el pe-
riodo de garantia o en caso
de defectos no cubiertos por
la misma, las reparaciones
las lleva a cabo nuestro
departamento técnico.
Rogamos envien el producto
bien embalado a la direccion
indicada abajo.

SCENESES]
DE FUNCIONAMIENTO

®

(P Instrugdes de montagem

Estimado cliente

Agradecemoslhe a confianca
depositada em nds ao com-
prar este sensor de infraver-
melhos STEINEL. Trata-se
de um produto de elevada
qualidade produzido, testado
e embalado com o méximo
cuidado.

O principio

O detector pireléctrico in-
tegrado detecta a radiagdo
invisivel proveniente de cor-
pos em movimento (pessoas,
animais etc.). A radiagdo
térmica, assim detectada, é
convertida por meio de um
sistema electronico, sendo
ligado a um ponto de con-
sumo (p. ex. um candeeiro).
Os obstaculos, como p. ex.
muros ou vidros, ndo permi-
tem a detecgdo de radiagdes
térmicas, impossibilitando a
comutagao.

Procure familiarizar-se com
estas instrugdes de monta-
gem antes da instalagéo. S6
uma instalagdo e colocagdo
em funcionamento correctas
podem garantir a longevida-
de do produto e um funcio
namento fidvel e isento de
falhas.

Com um angulo de deteccao
de 160° e um alcance max.
de 12 m, o sensor permite

a monitorizagéo de uma
area de aprox. 165 m?. Se
for necessdrio cobrir ape-
nas uma area pequena, 0
alcance pode ser reduzido
deslocando o foto-sensor na
vertical. Utilizando o suporte
de orientacao fornecido jun-
tamente, o aparelho também
podera ser alinhado na hori-
zontal, o que permite definir
a area de deteccdo com
precisdo. Adicionalmente, o
angulo de detecgéo pode ser
ajustado com palas.

/\ Consideracdes em matéria de seguranca

B Interromper a alimenta-
G&o de tensdo antes de
efectuar trabalhos no
detector de movimentos!

B Durante a montagem, o
cabo eléctrico a conectar
deve estar isento de
tens&o. Para tal, desligar
primeiro a corrente e
verificar se ndo hd ten-
sdo, usando um
buscapdlos.

B Ainstalaggo do sensor
consiste essencialmente
em lidar com tenséo de
rede. Por esse motivo,
teré de ser realizada de
forma profissional segun-
do as respectivas pres-
crigdes de montagem e
as condigdes de conexdo
nacionais em vigor.

(® - VDE 0100,
@ - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

Fazemos votos que tenha
prazer ao trabalhar com o
seu novo sensor de infra-
vermelhos.

(v. fig. pagina 2)

Importante: Sera possivel
detectar os movimentos

de forma mais segura se

o aparelho estiver instalado
lateralmente em relagéo ao
sentido de aproximagédo e
se ndo houverem obstaculos
(como p. ex. drvores, muros,
etc.), que impecam a capta-
¢ao pelo sensor.

B Tenha em atengdo que o
sensor tem de ser prote-
gido com um disjuntor de
protecgéo de condutores
de 10 A. O didmetro
maximo do cabo de rede
néo pode ser superior a
10 mm.
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Instalacao

O local de montagem deve
encontrar-se a uma distancia
minima de 50 cm do can-
deeiro, pois a sua radiagdo
térmica pode ocasionar
falsos disparos do sensor.

A altura de montagem deve
perfazer aprox. 2 m, para
permitir o alcance anunciado
de 12 m. E favor respeitar as
instrugdes de seguranca na
pégina 47.

Nota: Para a montagem de
superficie, recomendamos
montar o dispositivo de orien-
tagao [€] (v. em baixo). Como
alternativa, o aparelho pode
ser perfurado no ponto onde
o material é mais fino para
passar os cabos. 5. Aparafu-
sar a placa de montagem [3]
na parede.

6a) Conexdo do cabo

Passos de
1. Soltar o parafuso da
guarnicdo da tampa do
corpo [1. 2. N&o soltar a
cablagem interna com a
barra de jungéo, mas retirar
toda a barra de juncao

por completo, incl. o foto-
sensor [2] (cilindro), puxando
ligeiramente. 3. Encostar

a placa de montagem na
parede ou no tecto, marcar
os furos, prestar atengéo a
cabos integrados na parede
ou no tecto. Fazer os furos,
colocar as buchas (6 mm).

4. Abrir os respectivos furos
préfurados para a introdugéo
do cabo, dependendo do
tipo de montagem, embutida
ﬁou de superficie [5], inserir
o bujao vedante, perfura-lo e
passar o cabo.

pr da rede:
0 cabo proveniente da rede
€ formado por um cabo de

2 ou 3 fios

L =fase

N condutor neutro

PE = Fio de proteccao
aterra @

Em caso de duvida, serd
necessério identificar os
cabos com um medidor de
tens&o; voltar a desligar a
tens@o em seguida. A fase (L)
e o neutro (N) sdo conecta-
dos de acordo com a ocupa-
G&o dos bornes. O fio de

protecgéo é fixado ao con-
tacto de terra®.
Naturalmente que no cabo de
rede pode estar montado um
interruptor de rede do tipo
Jligar - desligar”.

Montagem com dispositivo orientavel

O dispositivo orientavel [6]
permite deslocar o detector
de movimentos na horizontal.
Isto permite o ajuste suple-
mentar da drea de detecgéo.
1. Retirar as semiesferas
do dispositivo orientével (6]
exercendo pressao.
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2. Encostar o dispositivo
orientavel na parede, marcar
os furos e fazélos. Colocar
as buchas e passar os
cabos. Executar a ligagdo
conforme descrito na ribrica
“Instalagao*.

(v. fig. pagina 3)

6b) Ligacao do cabo desti-
nado ao consumidor

O cabo destinado ao con-
sumidor (p. ex. candeeiro) é
também formado por 2 a 3
fios. A ligagdo é feita nas bar-
ras de jungcao N e L'. A fase
do consumidor liga-se ao
borne com a marca L.

O neutro liga-se ao borne
com a marca N partilhado
pelo neutro do cabo pro-
veniente da rede. O fio de
proteccao a terra liga-se ao
contacto de terra .

7. Depois de ligar os cabos,
inserir a barra de jung&o jun-
tamente com o foto-sensor
na placa de montagem [3 e
fechar com a tampa do corpo
[T e o parafuso de fixagéo.

3. Passar os parafusos pelas
semiesferas e fixar o dispo-
sitivo orientével [6] de modo
que a cabeca do parafuso
encoste no lado liso e o lado
abaulado na placa de monta-
gem [3] (v. figura)

®

Funcoes

Depois de o sensor estar
ligado e montado, o sistema

pode ser colocado em fun-
cionamento. Na parte de bai-

Ajuste do tempo

A durag@o desejada da luz
da lampada pode ser ajusta-
da progressivamente entre

8 seg. e 35 min. Quando o
regulador se encontra no
limite do lado direito significa
que esta regulado o tempo
minimo (aprox. 10 seg.).
Quando o regulador se
encontra no limite do lado

2 -2000 Lux

Ajuste do alcance

Virando o sensor na vertical

(70°), o alcance pode ser re-
duzido. Virando na horizontal
40° (apenas com dispositivo

(limiar de resposta)

O limiar de resposta deseja-
do pode ser ajustado conti-
nuamente de 2 a 2000 lux.
Parafuso de ajuste no limite
direito significa regime diurno
de aprox. 2000 lux. Parafuso
de ajuste no limite direito
significa regime crepuscular

orientdvel), a drea de detec-
céo pode ser alinhada de
forma individualizada.

Ajuste preciso com palas

Os autocolantes de cober-
tura fornecidos juntamente
com o aparelho permitem

ajustar de forma individuali-
zada o angulo de detecgdo
do sensor. Isto permite ex-

xo do aparelho existem duas
possibilidades de ajuste.

esquerdo significa que esta
regulado o tempo maximo
(aprox. 35 min.). Recomen-
damos que ajuste o tempo
minimo para efeitos da regu-
lag&o da drea de detecgéo e
para o teste de funcionamen-
to. Com cada movimento de-
tectado na drea de detecgéo,
o tempo definido é activado
de novo.

de aprox. 2 lux. Ao realizar o
ajuste da drea de detecgdo e
o teste de funcionamento em
regime diurno, o parafuso de
ajuste deve estar no

limite direito.

(v. fig. pagina 4)

(v. fig. pagina 4)

cluir p. ex. terrenos vizinhos
da deteccao ou incluir p. ex.
o passeio a frente da casa.
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Dados técnicos

Dimensdes:

(axIxp)113x78x 73 mm

Poténcia:

méx. 600 W (carga 6hmica, p.ex. lampada incandescente)

max. 500 W (descompensado, indutivo, cos ¢ = 0,5,
p.ex. lampadas fluorescentes)

max. 500 W (compensado em série)

max. 500 W (compensado em paralelo, com C < 45,6 pF)
Balastros electronicos, capacitivos,
p.ex. lampadas economizadoras de energia,
max. 6 unidades, C < 132 pF

Ligagéo a rede:

230-240V, 50 Hz
barra de jungéo apropriada para cabo de proveniente
da rede 3 fios @ 1,5 ou 2,5 mm2ou 5 fios @ 1,5 mm?

Angulo de detecgao:

160° com protecgéo contra movimentos dissimulados

Tz

:

Angulo de giro: 40° na horizontal, 70° na vertical
Alcance: max. 12 m
Regulagéo crepuscular: 2 -2000 lux

Ajuste do tempo:

8 seg. — 35 min. (regulagdo de fabrica: 10 seg.)

Regulagéo crepuscular:

2 - 2000 lux (regulagao de fabrica: 2000 lux)

3. Conexao mediante comutador

de lustre para modo manual e
automatico

4. Conexao mediante comutador de escada

para o modo de luz continua e automatico
Posicao I: Modo automatico

Posigéo II: Modo manual, iluminagao continua
Atencéo: Nao se pode desligar a instalagéo, s6 €
possivel seleccionar entre as posigdes | e I.

Grau de protecgédo:

IP 54

Margem de temperatura:

-20 °C até +50 °

Falhas de funcionamento

Falha Causa Solugao
. . Nao tem tensdo M Fusivel queimado, ndo W Fusivel novo, ligar o
1) P ex. 1a4lampadas incandescentes de 100 W ligado interruptor de rede,
2) Consumidores, iluminagdo max. 600 W (ver Dados Técnicos) verificar o condutor com
3) Bornes de conex&o do IS 2160 medidor de tenséo
4) Interruptor no interior da casa W Curto-circuito W Verificar as conexdes

5) Comutador em série no interior da casa, modo manual, automatico
6) Comutador de escada no interior da casa, modo automatico, luz continua

Funcionamento/conservacao

O sensor de infravermelhos

é adequado para a activagdo
automatica de luzes. O
aparelho ndo se adequa a
sistemas de alarme antiroubo
especiais, uma vez que ndo
esta garantida a protecgédo
contra sabotagem exigida
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por lei. As influéncias
climatéricas podem dete-
riorar o funcionamento do
detector de movimentos. As
rajadas fortes de vento, a
neve, a chuva e o granizo po-
dem causar uma activagdo
errada porque o sistema nao

consegue distinguir entre al-
teragdes subitas de tempera-
tura e irradiagéo proveniente
de fontes de calor. Se estiver
suja, a lente de deteccao
pode ser limpa com um pano
humido (sem usar produtos
de limpeza).

Nao liga

B Durante o regime diurno
aregulagdo crepuscular
esta ajustada para o
regime nocturno

B Lampada incandescente

fundida

Interruptor de rede

DESLIGADO

M Fusivel queimado

M Area de detecgio
ajustada incorrec-
tamente

B Reajustar

W Substituir a lampada
W Ligar

W Fusivel novo, verificar
eventualmente a
conexao

W Reajustar
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Falha Causa Solucao
Nao desliga B Movimento constantena B Examinar a dreae
drea de detecgao eventualmente reajustar
ou cobrir com pala

W Candeeiro ligado esta B Modificar a area
dentro da drea de
deteccéo e volta a ligar,
devido a alteragdo
térmica

B Comuta para o regime W Colocar o comutador
continuo através do em série em modo
comutador em série no automatico
interior da casa

Esta sempre a LIGAR/ B Ocandeeiro estddentro B Mudar a drea, aumentar
DESLIGAR da area de deteccéo a distancia, reduzir a

B Encontram-se animais poténcia
em movimento dentro B Girar o sensor mais para
da drea de detecgdo cima ou tapar

determinadas partes,
mudar a drea ou tapar
segmentos
Liga inadvertidamente B O vento agita arvores B Modificar a drea ou
e arbustos na area de cobrir com pala
deteccao

M S&o detectados auto- M Mudar a érea, virar
moveis a passar na 0 sensor
estrada X ,

M Alteragdo térmicasibita M Modificar a area, mudar
devido a influéncias para outro local de
climatéricas (vento, chu- montagem
va, neve) ou ar evacuado
de ventiladores, janelas
abertas

Modificagdo do alcance B Temperatura ambiente W Estando frio, reduzir
diferente o alcance do sensor
virando-o para o lado
afastado
B Estando quente,

aumentar o alcance
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C€ Declaragao de conformidade

O produto cumpre as Diretivas do Conselho

- “Baixa tensao” 2006/95/CE

- “Compatibilidade eletromagnética” 2004/108/CE

Garantia de funcionamento

Este produto STEINEL foi fa-
bricado com todo o zelo e o
seu funcionamento e segu-
ranca verificados, de acordo
com as normas em vigor,

e sujeito a um controlo por
amostragem aleatdria.

A STEINEL garante o bom
estado e o bom funciona-
mento do aparelho.

O prazo de garantia é de

36 meses a contar da data
de compra. Eliminamos
falhas relacionadas com
defeitos de material ou de
fabrico. A garantia inclui a
reparacéo ou a substituicdo
das pecgas com defeito, de
acordo com 0 nosso critério,
estando excluidas as pecas
sujeitas a desgaste, os
danos e as falhas originados
por uma utilizagdo ou manu-
tengéo incorrecta.

Excluem-se igualmente os
danos provocados noutros
objectos estranhos ao
aparelho.

Os servicos previstos na

garantia s6 serdo prestados

caso o aparelho seja

apresentado bem embalado

no respectivo servigo de
assisténcia técnica ou, nos

primeiros 6 meses, junto do

revendedor, devidamente
montado e acompanhado
do taldo da caixa ou da
factura (data da compra e
carimbo do revendedor).

Servico de reparagdo:
Depois de expirado o

prazo de garantia ou em
caso de falha ndo abrangida
pela garantia, o nosso ser-
vigo de assisténcia técnica
encarregarse-a da repara-
¢&o do seu aparelho. Basta
enviar o produto bem acon-
dicionado ao nosso centro
de assisténcia técnica mais
préximo de si.

GARANTIA

36 meses

DE FUNCIONAMENTO
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() Montageanvisning

Béste kund!

Tack for det fortroende
du har visat oss genom
att kdpa din nya STEINEL
rorelsevakt. Den hogvar-
diga kvalitetsprodukt du
har bestamt dig for har
tillverkats, testats och

Princip

Pyrosensorn kénner av
den osynliga varmestrél-
ningen frén kroppar i
rérelse (méanniskor, djur
etc). Den registrerade var-
mestralningen omvandlas
pa elektronisk vag och
kopplar in en ansluten
forbrukare (t.ex. en lampa).
Murar, fonster etc hindrar
varmestrélningen fran att
né& fram till sensorn och

forpackats med storsta
omsorg. Vi ber dig att
noga lasa igenom denna
montageanvisning innan
du installerar rérelsevak-
ten. Korrekt installation och
instélining av funktioner

den anslutna férbrukaren
kopplas da inte in. Med
en bevakningsvinkel pa
160° och max réckvidd
pa 12 meter kan ytor pa
ca 160m? 6vervakas.
Sensorn kan vridas saval
horisontalt som vertikalt
s att man exakt kan
stélla in 6nskat bevak-
ningsomréade.

/\ Sékerhetsanvisningar

M Innan arbetet paborjas
med rorelsevakten
maéste spanningsfor-
soérjningen kopplas

ort!

M Inkoppling maste
utféras i spanningsfritt
tillstand. Bryt strom-
men och kontrollera
med spanningsprovare
att alla parter &r span-
ningslosa. Dérefter kan
inkoppling ske.
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W Eftersom sensorn
installerats till natspan-
ningen méste arbetet
utforas pa fackmanna-
madssigt satt och enligt

géllande starkstromsfo-

reskrifter

B Notera att vakten ska
sékras av med 10 A.
Anslutande kabel far
avmantlas max 10 mm.

ar en forutsattning for
langvarig, tillforlitlig och
storningsfri drift. Vi hop-
pas att du far stor nytta av
rérelsevakten.

(se bild pa sidan 2)

Obs: Den sékraste rorelse-
bevakningen uppnds nar
rorelsevakten monteras i
rét vinkel mot rorelserikt-
ningen och inga hinder
finns i vdgen for sensorn
(t.ex. trad, murar etc).

®

Installation

Monteringsplatsen skall
vara minst 50 cm fran
belysning eftersom varme-
stralningen fran lampan
kan orsaka felutlésning
av sensorn. Foér att den
angivna rackvidden 12 m
skall uppnés skall monte-
ringshojden vara ca

2m.

Montagesteg:

1. Lossa skruvarna och
dra av frontkapan [l

2. Lossa inte kablarna,
utan ta ut hela plinten inkl.
sensorenheten 2.

3. Mark upp fér borrhal
genom att hélla monta-
geplattan [8] mot vaggen.
Borra hélen och satt i
pluggar (@ 6 mm),

4. Ta upp hal i sensorns
végg for infalld [4] eller
utanpéliggande kabel [5].
Montera gummitétningar
och dra igenom kabeln.

OBS: Vid anslutning med
utanpéliggande kabel
kan man med fordel an-
vanda den medféljande
vridhallaren [6]. Alternativt
kan kabeln anslutas via
utbrytningar i botten av
rérelsevakten. 5. Skruva
fast montageplattan [ p&
véggen.

6a) Anslutning av nat-
abel:

Natkabeln bestér av en
2-3-ledarkabel:

L =Fas

N = Nolledare

PE = Skyddsledare ©

Om man &r osaker maste
man identifiera kablarna
med en spénningsprovare.
Koppla sedan bort span-
ningen igen. Fas (L) och
nolledare (N) skall anslutas
enligt plintmarkningen.
Skyddsledaren skall
klammas fast mot jord-
skruven &. Rérelsevakten
kan naturligtvis férkopplas
med en stromstéllare.

Montage pa vridhallare

Vid montering p& vridhélla-
ren [6] kan rérelsevakten
vridas horisontellt och
darmed 6kar instéllnings-
mojligheterna.

1. Tryck loss de bada
halvkulorna [7] frén vridhal-

laren (8. 2. Hall vridhal-
laren [ mot vaggen och
maérk upp for borrhal .
Borra halen och sétt i
pluggar. Dra igenom
kabeln. Anslut kablarna
enligt kapitel ,,Installation*.

(se bild pa sidan 3)

6b) Anslutning av utga-
ende kabel

Aven kabeln till belast-
ningen (t.ex. lampa) bestar
av en 2-3 ledarkabel.
Kabelns ledare ansluts

till plint mérkt L*. Nolledare
ansluts till plint méarkt N
tillsammans med nolle-
daren fran belastningen.
Skyddsledaren ansluts

till jordskruven &. 7. Satt
fast sensorenheten 2] och
plinten i montageplattan
[3]. Skruva dérefter fast
frontkapan [ igen.

3. Tra skruvarna genom
halvkulorna 7] och vridhal-
laren [6l med den plana
ytan mot skruvhuvudet
och den sfériska mot mon-
tageplattan [3] (se bild).
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Funktioner

Nar rorelsevakten &r an
sluten och monterad pa
plats kan anldggningen tas

o
C _%F
oY

2 -2000 Lux

i drift. Tva installnings-
mojligheter finns med
hjélp av vreden

Tidsférdrojning
(Tidsinstéllning)

Hur lange en ansluten
lampa ska vara tand efter
sista rorelse, kan stéllas
in steglost fran ca 8 sek.
upp till max. 35 min. Stall-
skruvens hogra andlage
ger den kortaste tiden

ca 8 sek. och vénster
andlage den l&ngsta tiden
ca 35 min.

Skymningsinstalining
(aktiveringstroskel)
Onskad aktiveringstroskel
for sensorn kan stéllas in
steglost fran ca 2 Lux till
2000 Lux. Stallskruvens
hoger andlage betyder
dagsljusdrift ca 2000

Lux. Stallskruvens vanstra
andlage betyder skym-
ningsdrift ca 2 Lux.

Instéllning av rackvidd

Genom att vrida rorelse-
vakten vertikalt (70°) kan
rackvidden minskas.

Genom att vrida rorelse-

vakten horisontellt (40°)
(endast med vridhéllare)
kan bevakningsomradet
stéllas in individuellt.

Finjustering med tackfilm

Med hjélp av den med-
féljande tackfilmen kan
linsen avskérmas for att
individuellt stélla in bevak-
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ningsomradet. Darmed
undviks feldetekteringar
som orsakas av t ex bilar,
manniskor som passerar

pa rérelsevaktens
undersida.

Vid instéllning av
bevakningsomrédet

och for funktionstest ar
det lampligast att den
kortaste tiden &r instélld.

Vid instéllning av
bevakningsomradet
och for funktionstest
vid dagsljus maste
stallskruven vara

i hoger andlage.

(se bild pa sidan 4)

(se bild pa sidan 4)

pé en vag eller andra
utsatta omraden.

®

Kopplingsexempel

Wz

2. Armatur med nolledaren ansluten
via sensorn.

1. Armatur med nolledaren ansluten
via sensorn.

L] v

FZr

LN
ke

3

3. Anslutning med kronstrémstéllare
for manuell och sensorstyrd drift.

Anslutning via trappstromstéllare for
permanent ljus resp. sensordrift

L&ge I: Sensordrift, av/pa styrs av sensorn
Lage Il: Manuell drift, permanent belysning
Observera: Frankoppling av anlaggningen

ar inte mojlig, man kan endast vélja mellan o

lage | och lage Il

1) T. ex. 1-4 x 100 W glédlampor.

2) Belastning max 1000 W (se tekniska data).

3) Inkopplingplintar for sensorn IS 2160.

4) Stromstéllare 1-polig.

5) Stromstéllare, kron, manuell resp. sensorstyrd drift.

6) Stromstallare, trapp, permanent ljus eller sensorstyrd drift.

Drift/Skotsel

Rorelsevakten &r avsedd

f6r automatisk inkoppling
av belysning. Rérelsevak-
ten &r inte avsedd for pro
fessionella tjuvlarm, efter-
som den inte uppfyller de
krav som stalls mot &ver-

kan och sabotage. Va-
derleksforhéllandena kan
paverka rorelsevaktens
funktion. Kraftiga vind-
byar, snofall, regn- och
hagelskurar kan orsaka
felutldsning, eftersom de

plétsliga temperaturskill-
naderna inte kan skiljas
fran normala varmekallor.
Bevakningslinsen kan ren-
goras med en fuktig trasa
(utan rengéringsmedel).
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Tekniska data

Matt:

(HxBxD)113 x 78 x 73 mm

Effekt:

- max 1000 W glédljus och halogen,
- max 6 st HF-don, drosslar, lagenergilampor,
dock total last max. 400W lysror.
- Minsta last 10W ohmsk last.
- Parallellkoppling av tva eller fler Steinel sensorer ar mojligt

Natspanning:

230 - 240V, 50 Hz. 3-polig plint, max 3x2,5mm?

Bevakningsvinkel:

160° med underkryppskydd

Réckvidd:

max 12 m

Skymningsniva:

2 - 2000 lux (fabriksinstélining 2000 lux).

Tidsinstéllning:

8 sek. — 35 min (fabriksinstallning 10 sek).

Skyddsklass:

1P 54

Omgivningstemperatur:

-20 °C till +50 °C

Driftstorningar

Storning

Orsak Atgird

Ingen spénning

W Defekt sakring, W Byt sakring, sl till

brytaren ej inkopplad natstrombrytaren.
Testa med spannings-
provare
B Kortslutning B Kontrollera anslutning-
arna
Kopplar ej W Vid dagdrift, Skym- W Andra instéllningen till
ningsinstallningen ratt lage
installd p& nattdrift
W Defekt glédlampa W Byt glédlampa
M Stromstallaren fransla- W Sia till stromstéllaren
en
] gakring defekt W Byt sakring, kontrollera
ev. anslutningen
W Bevakningsomradet W Justera instéllningen
felinstallt
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Stérning Orsak Atgard
Bryter ej M Stéandig rorelse i W Kontrollera omradet
bevakningsomradet och stéll in pa nytt vid
behov eller anvand
tackplattor
B Inkopplade lampor B Andra instéllning
befinner sig i eller skdrma av med
bevakningsomradet téckplattor
och orsakar ny
inkoppling genom
temperaturinverkan
B Stromstallare i lage B Stéll stromstéllare i
for fast belysning sensorlage
Kopplar standigt W Inkopplade belys- W Andra omradesinstall-
till och fran ningar och vakt befin- ningen eller avskdrma,
ner sig i bevaknings- oka avstandet mellan
omradet vakt och belysning.
W Djur rdr sig i omradet B Andra omradesinstall-
ningen eller skdrma av
Ger odnskade M Rorelser fran trad eller M Avskdrma omradet
inkopplingar andra véaxter i omradet med tackplattor
M Paverkan fran bilar pa M Avskdrma omradet
gatan med tackplattor
W Plétsliga temperatur B Andra omradesin-
férandringar genom stéllningen eller flytta
véadrets inverkan (vind, sensorn.
regn, sno) eller flaktut-
lopp, 6ppna fénster
Réckvidden féréandras B Annan omgivnings M Sénk sensorn vid kyla
temperatur M Hoj sensorn vid varme
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C€ - deklaration
Produkten uppfyller:

- lagspanningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG

Funktionsgaranti

Denna STEINEL-produkt
ar tillverkad med storsta
nogggrannhet. Den ar
funktions och sakerhets-
testad enligt gallande
foreskrifter och har dar-
efter genomgétt en stick-
provskontroll.

Garantin géller i 36 méana-
der fran inkdpsdagen. Vi
atergardar fel som beror
pé material- eller tillverk-
ningsfel. Garantin innebar
att varan repareras eller
att defekt del byts ut enligt
vart val.
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Garantin omfattar inte sli-
tage och skador orsakade
av felaktig hanterande

av produkten. Bristande
underhéll och skotsel om-
fattas ej heller av garantin.
Féliskador p& frammande
féremal erstts ej. Garan-
tin géller endast d& pro-
dukten, som inte fé&r vara
isértagen, séndes val for-
packad med fakturakopia
eller kvitto (inkdpsdatum
och stampel) till vér repre-
sentant eller Idmnas in till
inkopsstallet for atergard.

Reprationsservice: Efter
garantins utgéng eller vid
fel som inte omfattas av
garantin kan produkten,
om mojligt, repareras pa
var verkstad. Vanligen
kontakta oss innan Ni
sénder tillbaka produkten
for reparation.

FUNKTIONS

86 ménaders

GARANTI

®

Monteringsvejledning

Kaere kunde

Mange tak for den tillid,
De har vist os ved at kebe
denne infrarede sensor
fra STEINEL. De har valgt
et produkt af hej kvalitet,
som er fremstillet, testet
og emballeret med storste
omhu.

Princippet

Den indbyggede pyroelek-
triske sensor registrerer
den usynlige varmeud-
straling fra genstande
(mennesker, dyr etc.),

der bevaeger sig. Var-
mestralingen omszettes
elektronisk, og en tilsluttet
bruger (f.eks. en lampe)
taendes. Der registreres
ingen varmeudstraling
gennem forhindringer som
f.eks. mure eller vinduer,
og der sker dermed heller
ingen aktivering.

Lees venligst monte-
ringsvejledningen, for

De monterer sensoren.
For kun faglig korrekt
installering og idrifttagning
sikrer langvarig, palidelig
og fejifri drift.

Med en registreringsvinkel
pé 160° og en raekkevidde
pé maks. 12 m overvager
sensoren et omrade pa
ca. 165 m2, Er det kun

et lille omrade, der skal
overvages, kan raek-
kevidden reduceres ved

at vippe sensorenheden
nedad. Hvis det vedlagte
drejebeslag monteres, kan
sensoren ligeledes justeres
vandret, og overvagnings-
omrédet saledes indstilles
maélrettet. Samtidig kan re-
gistreringsvinklen indstilles

/\ Sikkerhedsanvisninger

B Afbryd stremtilferslen,
for arbejdet pé senso-
ren pabegyndes!

B Ved montering skal
elledningen, der
skal tilsluttes, vaere
spaendingsfri. Sluk
derfor for stremmen,
og kontroller med en
spaendingstester, at
ledningen er spaen-
dingsfri.

B Ved montering af
sensoren er der tale
om arbejde med
netspzending. Dette
arbejde bor derfor ud-
fores fagligt korrekt iht.
de geeldende regler.

Bl Bemeerk, at sensoren
skal sikres med et
10 A beskyttelses-
relee. Netledningen
ma maksimalt have en
diameter pa 10 mm.

Vi ensker Dem god
forngjelse med den nye
infrarede sensor.

(se figuren side 2)

individuelt ved pasaetning
af bleendstykker.

Vigtigt: Den bedste
bevaegelsesregistrering
opnés, hvis apparatet
monteres vinkelret i forhold
til bevaegelsesretningen,
og der ikke er forhindringer
(f.eks. traeer, mure etc.),
der blokerer udsynet.
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Installation

Sensoren ber monteres
min. 50 cm fra lampen,

da varmeudstralingen

kan medfore aktivering af
sensoren. For at opna den
anforte reekkevidde pa

12 m ber sensoren mon-
teres i ca. 2 m hojde. Lees
venligst sikkerhedsanvis-
ningerne pa side 61.

Montering:

1. Losn blaendens [1
fastgorelsesskruer. 2.
Fjern ikke ledningerne i
klemmen, men tag hele
klemmen inklusiv senso-
renheden [2] (valsen) ud
ved at traekke let i den. 3.
Hold monteringspladen [l
op mod vaeggen/ loftet,
marker hullerne. Kontroller
ledningsferingen i veeggen/
loftet. Bor hullerne, og
isaet rawlplugs (6 mm).

4. Gennembryd hullerne til
ledningerne, afhaengigt af
om det skal vaere

skjult [4 eller synlig
ledningsfering [, isaet
lukkepropper og for
ledningen igennem.

Henvisning: | forbindelse
med synlig ledningsfering
anbefaler vi brugen af dre-
jebeslag [é (se nedenfor).
Alternativt kan der laves et
hul til ledningen, dér hvor
kabinettet er tyndest. 5.
Skru monteringspladen
fast pé veeggen.

6a) Tilslutning af net-
ledning

Netledningen bestar af en
2- eller 3-leder ledning:

L =fase

N = nulleder

PE = beskyttelsesleder ©

Hvis De er i tvivl, skal De
identificere ledningen
med en spzendingstester,
derefter skal strommen
afbrydes igen. Fase (L) og
nulleder (N) tilsluttes

i henhold til klemlisten.
Beskyttelseslederen
tilsluttes jordforbin
delsen &. | netlednin-
gen kan der naturligvis
monteres en teend- og
sluk-kontakt.

Montering med drejebeslag

Drejebeslaget [¢] giver mu-
lighed for vandret indstil-
ling af sensoren. Séledes
kan overvagningsomradet
indstilles endnu mere
mélrettet.

1. Tryk halvkuglerne

ud af det vedlagte dreje-
beslag (6.
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2. Hold beslaget [6] op
mod vaeggen, marker

og bor hullerne, isset
rawlplugs og for ledningen
igennem. Tilslut ledninger-
ne som beskrevet under
wInstallation.

(se figuren side 3)

6b) Tilslutning af ledning
til bruger

Ledningen til brugeren
(f.eks. en lampe) bestar
ligeledes af en 2- eller
3-leder ledning. Den til-
sluttes klemmerne N og L.
Brugerens stremforende
leder monteres i klemmen
markeret med L’. Nullede-
ren tilsluttes sammen med
netledningens nulleder til
klemmen markeret med
N. Beskyttelseslederen
tilsluttes jordforbin

delsen &. 7. Efter tilslut-
ning af ledningerne saettes
klemmen sammen med
sensorenheden

i monteringspladen B o
lukkes til med blaende II?
og fastgerelsesskruer.

3. For skruerne gennem
halvkuglerne [7], og spaend
drejebeslaget [ fast, s&
skruehovedet ligger helt
ind til den glatte side og
den buede side ligger helt
ind til monteringspladen
Bl (se fig.).

®

Funktioner

Nér sensoren er tilsluttet
og monteret, kan den
tages i brug. Der findes

8 sek. — 35 min.

2 —2000 lux

nu to indstillingsmulig-
heder pa undersiden af
apparatet.

Frakoblingsforsinkelse
(tidsindstilling)

Den gnskede braendetid
kan indstilles trinlost fra
ca. 8 sek. til maks. 35 min.
Star justeringsskruen helt
til hojre, er braendetiden
kun ca. 8 sek. Star
justeringsskruen helt til
venstre, er braendetiden

Skumringsindstilling
(reaktionsveerdi)
Sensorens onskede
reaktionsveerdi kan
indstilles trinlest pa ca.
2 lux til 2000 lux. Star
justeringsskruen helt til
hejre, betyder det drift

i dagslys, ca. 2000 lux.
Stér justeringsskruen helt
til venstre, betyder det
skumringsdrift, ca. 2 lux.

Raekkeviddeindstilling

Ved at vippe sensoren
nedad (70°) reduceres

reekkevidden. Ved at dreje
sensoren vandret 40° (kun

ved monteret drejebeslag)
kan overvagningsomradet
indstilles individuelt.

Finjustering med blaendstykker

Med de vedlaget péklee-
bede afdeekningsstykker
kan man indstille senso-
rens registreringsvinkel

individuelt. Saledes er det
f.eks. muligt at udelukke
nabogrunde eller foretage

ca. 35 min. Til indstilling af
overvagningsomradet og
funktionstest anbefaler vi
den korte braendetid. Hver
gang der regi streres en
beveegelse i overvag-
ningsomradet, aktiveres
den indstillede tid pa ny.

Ved indstilling af over-
vagningsomradet og ved
funktionskontrol i dagslys
skal justeringsskruen
drejes helt til hojre.

(se figuren side 4)

(se figuren side 4)

malrettet overvagning af
fortove.
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Tekniske data

Mal:

(hxbxd) 113 x78x

73 mm

Effekt:

maks. 600 watt (ohmsk belastning, f.eks. elpaere)
maks. 500 watt (ukompenseret, induktiv,
cos ¢ = 0,5, f.eks. lysstofrer)
maks. 500 watt (seriekompenseret)
maks. 500 watt (parallelkompenseret, med C < 45,6 uF)
Elektr. forkoblingsenheder, kapacitiv,
f.eks. energisparepzerer,
maks. 6 styk, C < 132 pF

Nettilslutning:

230 -240V, 50 Hz
Klemme egnet til ledning

3-leder @ 1,5 eller 2,5 mm?eller 5-leder @ 1,5 mm?

Registreringsvinkel:

160° med krybesikring

Drejeradius: 40° vandret, 70° lodret

Raekkevidde: maks. 12 m

Skumringsindstilling: 2 -2000 lux

Tidsindstilling: 8 sek. — 35 min. (fabriksindstilling: 10 sek.)

Skumringsindstilling:

2 - 2000 lux (fabriksindstilling: 2000 lux)

3. Tilslutning via seriekontakt

4. Tilslutning via skiftekontakt til

til manuel og automatisk drift permanent belysning og automatisk drift
Position I: Automatisk drift

Position IIl: Manuel drift, permanent belysning

Advarsel: Det er ikke muligt at slukke for
apparatet. Der kan kun vaelges mellem
position | og position Il.

1) Feks. 1-4 x 100 W elpzerer
2) Bruger, belysning maks. 600 W (se Tekniske data)
3) IS 21607s tilslutningsklemmer

4) Kontakt inde i huset

5) Seriekontakt inde i huset, manuel, automatisk
6) Skiftekontakt inde i huset, automatisk, permanent belysning

Drift/vedligeholdelse

Den infrarede sensor er
fremstillet til automatisk
teend/sluk af lys. Ap-
paratet er ikke velegnet til
specielle tyverialarmer, da
den foreskrevne sabotage-
sikkerhed mangler. Vejret
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kan péavirke sensorens
funktion. Steerk vind, sne,
regn, hagl kan medfere
fejlaktivering, idet pluds-
lige temperatursvingnin-
ger ikke kan adskilles fra
varmekilder.

Registreringslinsen aftor-
res med en fugtig klud
(uden rengeringsmiddel).

Kapslingsklasse:

IP 54

Temperaturomréde:

-20 °C til +50 °C

Driftsforstyrrelser
Fejl

Arsag

Afhjzaelpning

Mangler stroam

W Defekt sikring, ikke
teendt

M Kortslutning

W Ny sikring, taend for
teend/sluk-kontakten,
test ledningen med en
spaendingstester

W Kontroller tilslutningerne

Teender ikke

M Ved brug i dagslys,
skumringsindstillingen
er indstillet pa nat

M Pzeren er defekt

M Teend/sluk-kontakten er
slukket

W Defekt sikring

W Overvagningsomradet
er ikke indstillet korrekt

M Indstil pa ny

W Udskift pseren
W Teend

W Ny sikring, kontroller
evt. tilslutningen
W Juster pa ny
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Fejl

Arsag

Afhjzelpning

Slukker ikke

M Konstant bevaegelse i
overvagningsomradet

M Teendt lampe i
overvagningsomradet.
Teender igen pga.
temperaturaendringer

M Seriekontakten inde i
huset stér pa permanent
drift

M Kontroller og evt. juster
eller afdaek omradet
M Veelg et nyt omrade

M Indstil seriekontakten
pa automatik

Taender/slukker hele tiden

M Teendt lampe i
overvégningsomrédet

M Dyr i overvagnings-
omradet

M Vg et nyt omrade,
og afstanden, reducer
effekten

M Vip sensoren opad eller
tildeek den mélrettet,
veelg et nyt omrade eller
afdaek dette

Teender ugnsket

M Vinden bevaeger
traeer og buske i
overvagningsomradet

M Registrerer biler pa
vejen

M Pludselige tempera-
tursvingninger pga.
vejret (vind, regn, sne)
eller luft fra ventilatorer
eller bne vinduer

M Indstil eller afdaek
omrédet pa ny

M Juster omradet,
drej sensoren

M Veelg et nyt omréade,
flyt monteringssted

Raekkeviddezendring

M Andre omgivelses-
temperaturer

M Ved kulde skal
sensorraekkevidden
reduceres ved at vippe
sensoren nedad

M Ved varme vippes
sensoren opad
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C€ Konformitetserklzering

Dette produkt er i overensstemmelse med
- lavspaendingsdirektivet 2006/95/EF

- EMC-direktivet 2004/108/EF

Funktionsgaranti

Dette STEINEL-produkt
er fremstillet med storste
omhu, afprevet iht. de
geeldende forskrifter samt
underlagt stikprevekontrol.
STEINEL garanterer for
upéklagelig beskaffenhed
og funktion.

Garantien gaelder i

36 maneder fra den dag,
apparatet er solgt til
forbrugeren. Ved materiale
og fabrikationsfejl ydes
garantien gennem repara-
tion eller ombytning efter
vort valg.

Der ydes ikke garanti

ved skader pé sliddele,

€] heller ved skader og
mangler, der er opstaet

pga. ukorrekt behandling
og vedligeholdelse.
Garantien omfatter ikke
folgeskader pa fremmede
genstande.

Der ydes kun garanti mod
forevisning af bon eller
kvittering (med dato og
stempel). Derudover skal
apparatet veere helt og
indpakket forsvarligt, nar
det fremsendes til repara-
tion pa serviceveerkstedet
eller inden for de forste

6 maneder afleveres til
forhandleren.

Reparationsservice:

Efter garantiperiodens udieb
eller ved fejl, der ikke er
daekket af garantien, kan
apparatet repareres pa
vores vaerksted. Serg for,
at produktet er pakket
forsvarligt ind under
forsendelsen til naermeste
vaerksted.

86 méneder

GARANTI
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@N Asennusohje

Arvoisa asiakas,

olet hankkinut STEINEL-
infrapunatunnistimen.
Kiitdmme osoittamastasi
luottamuksesta. Olet
hankkinut arvokkaan
laatutuotteen, joka on

Toimintaperiaate

Infrapunatunnistimeen
asennettu pyroséhkéinen
tunnistin havaitsee liikkku-
vista inmisista, eldimista
jne. lahtevan nakymat
téman lamposateilyn.
Léampd0séteily muunne-
taan elektronisesti, jolloin
liitetty laite (esim. valai-
sin) kytkeytyy paélle au-
tomaattisesti. Erilaiset
esteet, kuten esim. sei-
na tai lasiruudut, estavat
tunnistuksen eiké valo
tallsin syty. 160° toimin-
takulman ja enintaan

/\ Turvaohjeet

I Katkaise virta, ennen
kuin suoritat infrapu-
natunnistimelle mi-
taan toimenpiteita!

W Asennus on tehtava-
né jénnitteettéméana
Katkaise ensin virta ja
tarkista jannitteetto-
myys jannitteenkoetti-
mella.
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valmistettu, testattu ja
pakattu huolellisesti.
Tutustu ennen tunnistimen
asennusta tahan asen-
nusohjeeseen. Ainoastaan
asianmukainen asennus ja
kayttéonotto takaavat

12 m toiminta-etéisyyden
ansiosta tunnistin val-
voo n. 165 m? kokoista
aluetta. Jos valvottavan
alueen halutaan olevan
pienempi, toiminta-etai-
syytta voidaan rajoittaa
kaantamalla tunnistinta
pystysuorassa. Laitteen
mukana olevalla k&aanté-
asennustuella tunnistin-
ta voidaan kaéntéda myds
vaakatasossa, jolloin tun-
nistusalue saadaan suun-
nattua tarkasti. Toimin-
takulmaa voidaan liséksi

Il Tunnistin liitetdan
verkkojannitteeseen.
Liitdnnén saa suorit-
taa ainoastaan alan
ammattilainen yleis-
ten asennusta kos-
kevien médraysten ja
litantaehtojen mukai-
sesti (SFS-6000).

tunnistimen pitk&aikaisen,
luotettavan ja hairiotto-
mén toiminnan.

(ks. kuva sivulla 2)

saataa yksilollisesti lins-
sin suojusten avulla.

Tarkeaa: Tunnistus ta-
pahtuu kauempaa, kun
tunnistin asennetaan si-
ten, etta kulku suuntau-
tuu siihen néhden sivu-
suunnassa eiké esim.
puita tai seinia ole es-
teena.

Il Huomaa, etté tunnis-
tin on suojattava 10A-
sulakkeella tai joh-

donsuojaautomaatilla.

Johdon halkaisija saa
olla enintdan 10 mm.

Asennus

Tunnistimen kiinnityspai-
kan tulisi olla vahintaan
50 cm etaisyydelld valai-
simista, silld valaisimen
lampdsateily voi aiheuttaa
virhetoimintoja. Tunnistin
on kiinnitettédva noin

2 metrin korkeuteen, jotta
12 metrin toimintaetéisyys
saavutetaan. Huomaa si-
vulla 61 annetut turvalli-
suutta koskevat ohjeet.
Asennuksen vaiheet:

1. Avaa rungon suojuksen
kiinnitysruuvit [il. 2. A4 ir-
rota liitinryhmén johdotus-
ta, vaan veda koko liitin ja
tunnistinyksikké 2 varo-
vasti pois. 3. Pitele asen-
nuslevya [3 seindd/ kat-
toa vasten, merkitse reiét,
huomioi kaapeleiden si-
jainti seindssa/ katossa.
4. Tee lavistysreiat kaape-
leiden sisdénvientia var-
ten seindpinnan alle [4 tai
péélle laitettavalle kaape-
lilitannalle [5], aseta tiivis-
tystulpat paikoilleen, 1a-
vista ja pujota kaapeli pai-
koilleen.

Huom: Kun kaapeliliitanta
laitetaan seindpinnan paal-
le, suosittelemme asenta-
maan kaéntdasennustuen
[@ (ks. alh.). Voit halutes-
sasi tehda reidn myos lait-
teen ohueen kohtaan kaa-
pelin sisdénvientia varten.
5. Kiinnita asennuslevy
ruuveilla seinaan.

6a) Verkkojohdon lii-
tanta:

Verkkojohtona kéytetaan
2 - 3 -napaista kaapelia.

L =vaihejohdin
N = nollajohdin
PE = suojamaajohdin S

Epaselvissa tapauksissa
kaapeli on tarkistettava jan-
nitteenkoettimella; katkaise
sen jélkeen taas virta. Vai-
hejohdin (L) ja nollajohdin
(N) liitetdan merkintdjen
mukaisesti. Suojamaa-
johdin kytketaan erikseen
merkittyyn suojamaan
ruuviliittimeen &.
Verkkojohtoon voidaan
asentaa virtakytkin.

Asennus kdantdasennustuen kanssa

Kaantoasennustuen (6]
avulla infrapunatunnistinta
voidaan k&antaa vaaka-
tasossa. Toimintaaluetta
voidaan sen avulla saatda
tarkemmin.

1. Tyénné puolipallot
pois mukana olevasta
kaantoéasennustuesta [6].

2. Pitele kdantdasennus-
tukea [¢] seinda vasten ja
merkitse reiét, pujota kaa-
peli. Liitd kohdassa "Asen-
nus" kuvatulla tavalla.

3. Tyénna ruuvit puolipal-
lojel avitse ja kiinnita
kaantdasennustuki [6] niin,
etté ruuvinkanta on silealla
puolella ja kupera puoli on
asennuslevya [3] vasten
(ks. kuva).

(ks. kuva sivulla 3)

6b) Kytkettévan laitteen
johdon liittdminen
Laitteen (esim. valaisin)
johtona kaytetéddn myos
2- 3-napaista kaapelia.
Kaapeli liitetaan liittimiin
N ja L. Laitteen virrallinen
johdin liitetd&n L’ merkittyyn
littimeen.

Nollajohdin kytketdan yh-
dessa verkkojohdon nolla-
johtimen kanssa N merkit-
tyyn liittimeen. Suojamaa-
johdin kytketaan erikseen
merkittyyn suojamaan ruu-
viliittimeen &.

7. Asenna liitinryhma lo-
puksi tunnistinyksikén 2
kanssa asennuslevyyn
ja sulje rungon suojuk-
sen [1] ja kiinnitysruuvi-

en avulla.
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Toiminta

Kun tunnistin on liitetty ja
asennettu, laite voidaan
ottaa kayttoon. Laitteen

&)

8 sek — 35 min

2 -2000 luksia

alapuolella on kaksi eri
sé&atémahdollisuutta.

Kytkentdajan asetus

Tunnistimen kytkentaaika
voidaan asettaa portaat-
tomasti n. 8 sekunnin ja
enintdan 35 minuutin valil-
le. Kun séé&din kéénnetéén
sen oikeaan &aariasentoon,
on asetettu lyhin mah-
dollinen kytkentaaika (n.

8 s). Pisin mahdollinen
kytkent&aika (n. 35 min)

Hamaryystason asetus
(kytkeytymiskynnys)
Tunnistimen haluttu kyt-
keytymiskynnys voidaan
saataa portaattomasti

n. 2 luksin ja 2000 luksin
vélille. Kun s&éatoéruuvi
k&énnetéaén sen oikeaan
aariasentoon, tunnistin
on asetettu n. 2000 luksin
péaivakayttoon. Kun
saatdruuvi kddnnetaan
sen vasempaan aariasen-

Toiminta-alueen rajaus

Toiminta-aluetta voidaan
pienentaa kaantamalla

tunnistinta pystysuorassa

(70°). Toiminta-alueen
rajaaminen on mahdollista
kaantamalla tunnistinta

Hienos&dato linssin suojusten avulla

Mukana toimitettujen
linssin suojusten avulla
toimintakulma voidaan
rajata tarkasti. Niiden
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avulla voidaan rajata pois
esim. naapuritontit tai
suunnata valvonta esim.
jalkakaytaville.

asetetaan kééantamalla
saadin sen vasempaan
aariasentoon. Tunnistimen
kytkentdaika kannattaa
asettaa pienimmaksi
mahdolliseksi toiminta-
alueen asetuksen ja toi-
minnan testauksen ajaksi.
Séaédetty aika aktivoituu
uudelleen jo-kaisen liikkeen
yhteydessa.

toon, tunnistin on asetettu
n. 2 luksin paivakayttoon.
Sé&éatoruuvin on oltava oi-
keanpuoleisessa aériasen-
nossa, kun toimintaalue
saadetaan ja toimintates-
taus suoritetaan paivan
valossa.

(ks. kuva sivulla 4)
vaakatasossa 40° (mah-

dollista vain kdéntoasen-
nustuen avulla).

(ks. kuva sivulla 4)

®

Liitantaesimerkkeja

in suoraan

3. Liitanta

varten

rjakytkimen kautta
kasinkayttoa ja automaattikayttoa

t6a varten

4, Liitdnta vaihtokytkimen kautta
jatkuvaa valaistusta ja automaattikayt

Asento |: automaattikayttd

Asento |I: kdsinkéytto jatkuva valaistus
Huom: Laitetta ei voi kytke& pois paalta,
mahdollista vaihdella ainoastaan asento
jen | ja Il valilla.

1) esim. 1-4 x 100 W hehkulamppua
2) valaisin, valaistus enint. 600 W (katso Tekniset tiedot)

3) IS 2160:n liittimet
4) talossa oleva kytkin

5) talossa oleva sarjakytkin, kédsinkéyttd, automatiikka
6) talossa oleva vaihtokytkin, automaattikaytto, jatkuva valaistus

Kéytté/hoito

Infrapunatunnistin sovel-
tuu valon automaattiseen
kytkemiseen. Laite ei so-
vellu kdytettavéksi osana
erityisia murtohalytysjar-
jestelmia, silla siité puut-
tuu maaraysten mukainen
suojaus sabotaasin varal-

ta. Sddolosuhteet saatta-
vat vaikuttaa tunnistimen
toimintaan. Voimakkaat
tuulenpuuskat seké lumi,
vesi- ja raesateet saat-
tavat aiheuttaa virhetoi-
mintoja, koska tunnistin ei
erota sadssé tapahtuvia

akillisia lampétilan vaihte-
luita muista lammonléh-
teistd. Voit puhdistaa tun-
nis timen linssin kostealla
rievulla (414 kayta puhdis-
tusainetta).
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Tekniset tiedot

Mitat:

(KxLx$8)113x78x 73 mm

Teho:

enint. 600 wattia (resistiivinen kuormitus)
enint. 500 wattia (kompensoimaton, induktiivinen,
cos ¢ = 0,5, esim. loistelamput)
enint.500 wattia (sarjakompensoitu)
enint. 500 wattia (rinnankompensoitu, C < 45,6 pF)
Elektroniset liitantalaitteet, kapasitiivinen,
esim. energiansaastélamput,
enint. 6 kpl, C < 132 pyF

Verkkoliitanté:

230-240V, 50 Hz
liitinryhma sopii 3-napaiselle
1,5 tai 2,5 mm?

Tunnistuskulma:

160° ja alitussuoja

Kaantoalue: 40° vaakasuorassa, 70° pystysuorassa
Tunnistusetaisyys: enint. 12 m
Hamaryystason asetus: 2 - 2000 luksia

Kytkent&ajan asetus:

8 s — 35 min (tehdasasetus: 10 s)

Héamaryystason asetus:

2 - 2000 luksia (tehdasasetus: 2000 luksia)

Suojausluokka: IP 54
Lampétila-alue: -20 °C ... +50 °C
Kayttohairiot
H Syy Hairién poisto

Ei ole jannitetta

M sulake rikki, ei ole paalla M uusi sulake, kytke
verkkokatkaisin
péélle, tarkista johto

jannitteenkoettimella

W oikosulku M tarkista litann&t
Valo ei syty W paivakaytossa M s3&da uudelleen
hamaryystason asetettu
yokayttoon
M lamppu viallinen M vaihda lamppu
M valo sammutettu M sytytd valo
katkaisimella
M sulake palanut M uusi sulake, tarkista
nté tarvittaessa
M toiminta-aluetta ei W s34da alue uudelleen
suunnattu oikein
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Hairid

Syy

On poisto

Valo ei sammu

M jatkuvaa liiketta toimin-
ta-alueella

M tunnistusalueella on va-
laisin, jonka syttyminen /
sammuminen aiheuttaa
uuden tunnistuksen ja
kytkennan

M kytketty valaisemaan
jatkuvasti talossa olevan
sarjakytkimen kautta

M tarkista alue ja saada
tarvittaessa uudelleen
tai peita osa linssista

W muuta aluetta

M aseta sarjakytkin auto-
maattikayttoon

Valo syttyy ja sammuu
jatkuvasti

W toiminta-alueella on
valaisin

W toiminta-alueella liikkuu
elaimia

B muuta aluetta, suurenna
etéisyytta, pienenna
tehoa

M kaanna tunnistinta
ylemméksi tai rajaa
aluetta peittdmaélla osa
linssista, muuta aluetta
tai peita osa linssista

Valo syttyy eitoivotusti

M tuuli liikuttelee puita
ja pensaita toiminta-
alueella

M tielld liikkuu autoja

M s&an (tuuli, sade, lumi),
tuuletinten poistoilman
tai avoinna olevien
ikkunoiden aiheuttamat
akilliset lampdatilan
muutokset

M muuta aluetta/peitéd osa
linssista

M muuta aluetta, kd&nna
tunnistinta alemmaksi

M muuta aluetta, vaihda
tunnistimen paikkaa

Toimintaetaisyys
muuttunut

M sédolosuhteet
muuttuneet

M sddolosuhteiden
muutokset saattavat
muuttaa toiminta-
etaisyytta. Syy ei ole
laitteen elektroniikassa.

73

FIN

®



C€ Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote on seuraavien direktiivien asettamien

madrdysten mukainen

- pienjannitedirektiivi 2006/95/EY

- EMC-direktiivi 2004/108/EY

Toimintatakuu

Téma STEINEL-tuote on
valmistettu huolellisesti ja
sen toiminta ja turvalli
suus on testattu voimassa
olevien maaraysten mu-
kaisesti. Tuotantoa valvo-
taan pistokokein.
STEINEL myéntaa takuun
tuotteen moitteettomalle
toiminnalle ja rakenteelle.

Takuuaika on 36 kuukautta
ostopéivéasta alkaen. Ta-
n& aikana STEINEL vas-
taa kaikista materiaali- ja
valmistusvioista valintan-
sa mukaan joko korjaa-
malla tai vaihtamalla vial-
liset osat.
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Takuun piiriin eivat kuulu
kuluvat osat eivétkéa vahin-
got, jotka ovat aiheutuneet
véadrasta huollosta tai ka-
sittelysta tai laitteen puto-
amisesta.

Takuu ei koske laitteen
muille esineille mahdolli-
sesti aiheuttamia vahin-
koja. Takuu on voimassa
vain silloin, jos laitetta ei
ole itse avattu ja se toimi-
tetaan yhdessa ostokuitin
tai laskun kanssa (ostopai-
vamaara ja liikkeen leima)
hyvin pakattuna lahim-
paan huoltopisteeseen tai
ensimmaisen 6 kuukauden
aikana myyjaliikkeeseen.

Korjauspalvelu:
Takuuajan jalkeen tai ta-
kuun piiriin kuulumattoman
vian ollessa kyseessa lait-
teen korjaa huoltopalve-
lumme. Pyydamme
lahettdmaan tuotteen
hyvin pakattuna lahim-
paan huoltopisteeseen.

36 KX

() Monteringsanvisning

Kjeere kunde.

Takk for tilliten du viser
oss ved ditt kjop av
denne STEINEL-infrared-
sensoren. Du har valgt et
kvalitetsprodukt som er
produsert, testet og
pakket meget noye.

Virkeméte

Den innbygde pyro-
sensoren registrerer den
usynlige varmestralingen
fra f.eks. mennesker eller
dyr som beveger seg. Den
registrerte varmestralin-
gen omsettes elektronisk,
og et tilkoplet apparat
(f.eks. lampe) slér seg

pa. Det registreres ingen
varmeutstraling gjennom
hindre som f.eks. mur eller
glass- flater, dvs. lampen
slér seg ikke pa.

Vi ber deg lese denne
monteringsveiledningen
for du installerer sensoren.
En lang, sikker og feilfri
drift kan kun garanteres
dersom sensoren instal-
leres og brukes riktig.

Med en registreringsvinkel
pa 160° og en rekkevidde
pa maks. 12 m, overvaker
sensoren et omrade p&
ca. 165 m2. Skal et mindre
omrade overvakes, kan
rekkevidden reduseres
ved & svinge sensoren-
heten vertikalt. Ved bruk
av den vedlagte svingan-
ordningen kan apparatet
ogsé svinges horisontalt,
slik at registreringsom-
radet kan innrettes helt
noyaktig.

/\ Sikkerhetsmerknader

W Sla av strommen for
arbeidet igangsettes!

M Ved montering ma
ledningene som skal
tilkoples ikke vaere
stremferende. Sla der-
for alltid av strammen
forst og kontroller med
spenningstester.

B Bevegelsesdetekto-
ren skal monteres til
nettspenningen. Arbei-
det ma derfor utferes
fagmessig og i henhold
til gjeldende regelverk
og forskrifter.

(® - VDE 0100,
@ - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

Vi hdper du vil ha mye
glede av din nye infrared-
sensor.

(se ill. side 2)

| tillegg kan registre-
ringsvinkelen justeres
individuelt ved & sette pa
blendere.

OBS: Den sikreste be-
vegelsesregistreringen
far man nér apparatet
monteres til siden for
gangretningen og sikten
ikke hindres av f.eks. mur
og treer.

B Legg merke til at sen-
soren ma sikres med
en 10 A-nettbryter.
Nettledningens diame-
ter ma ikke overskride
10 mm.
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Installasjon

Infrared-sensoren bor
monteres minst 50 cm. fra
andre lamper, da varmeut-
stréling fra disse lampene
kan fore til at sensoren re-
agerer. For & oppné angitt
rekkevidde pa 12 m, ber
den monteres i ca. 2 me-
ters hoyde. Vennligst legg
merke til sikkerhetsinfor-
masjonen pa side 68.
Monteringstrinn:

1. Losne festeskruene pa
boksen [1. 2. Ikke losne
ledningsferingen til kro-
neklemmen. Ta i stedet av
hele klemmen, inklusive
sensorenhet [2] (valse) ved
4 dra forsiktig i den.

3. Hold monteringspla-
ten [3] inntil veggen/taket,
marker borehullene, ta
hensyn til ledningsfering

i vegg/tak. Bor hull, sett

i skrueinnsats (6 mm). 4.
Sl ut stanseborehull for
ledningsfering avhengig
av om det er skjult [ el-
ler utenpéliggende [5] led-
ningsfering. Sett inn tet-
ningsplugger, trykk inn og
trekk inn kabelen.

NB: Ved utenpaliggende
ledningsfering anbefales
det & montere svingan-
ordningen [é] (se under).
Alternativt kan apparatet
trykkes inn der materia-
let er tynnere, slik at led-
ningene kan feres inn. 5.
Skru monteringsplaten
fast pé& veggen.

6a) Tilkopling av nettled-
ningen:

Nettledningen bestér av
en 2-3-ledet kabel:

L =Fase
N =Fase
PE = Jordledning ©

Fase (L) og fase (N) kobles
henholdsvis til kontaktene.
Jordledningen festes til
jordingskontakten &.

Det kan selvsagt monteres
en bryter pa nettledningen
til & sl& AV og PA.

Montering med svinganordning

Svinganordningen [6] gjer
det mulig & svinge beve-
gelsesmelderen horison-
talt. Dermed kan regis-
treringsomrédet innstilles
bedre.

1. Trykk ut halvkulene [7] av
den vedlagte svinganord-
ningen [8l.
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2. Hold svinganordningen
[6l mot veggen, marker
borehullene, bor hull, sett
i skrueinnsats, trekk inn
kablene. Tilkopling som
beskrevet under punkt
sInstallasjon®.

(se ill. side 3)

6b) Tilkopling av forbru-
kerledningen

Ledningen til forbrukeren
(f.eks. en lampe) bestér
likeledes av en 2- til 3-
ledet kabel som koples

til klemmene N og L*.
Jordledningen festes

til jordingskontakten & .
7. Nar ledningsferingen er
lagt, settes kroneklemmen
inn i monteringsplaten [2
sammen med sensoren-
heten Bl og festes ved
hjelp av husdekslet [l og
festeskruene.

3. For skruene gjennom
halvkulene [7] og fest svin-
ganordningen [6] slik at
skruehodet ligger inntil
den glatte siden og den
buede siden inntil mon-
teringsplaten [3] (se illus-
trasjon).

Funksjoner

Nar sensoren er tilkoplet
og montert, kan anlegget
tas i drift. Det finnes to

8 sek. — 35 min.

2 -2000 Lux

innstillingsmuligheter p&
undersiden av apparatet.

Tidsinnstilling

Onsket belysningstid

for tilkoplet lampe kan
innstilles trinnlost fra ca.
8 sek. til maks. 35 min.
Stillskruen dreies helt til
hoyre for korteste tid, ca.
8 sek. Stillskruen dreies
helt til venstre for lengste

Skumringsinnstilling
(Lysniva)

Onsket lysniva sensoren
skal reagere pa, kan inn-
stilles trinnlost fra ca.

2 Lux til 2000 Lux.
Stillskruen dreid helt til
hoyre betyr dagslysdrift
ca. 2000 Lux. Stillskruen
dreid helt til venstre

Rekkeviddeinnstilling

Rekkevidden kan redu-

seres ved & svinge senso-

ren vertikalt (70°).

Registreringsomradet
kan innstilles individuelt
ved at sensoren svinges

Finjustering med blendere

Sensorens registrerings-

vinkel kan innstilles indivi-
duelt ved hjelp av de ved-

lagte dekkplater. P4 denne
méten er det f.eks. mulig
& utelukke nabotomter el-

tid, ca. 35 min. Under inn-
stilling av registreringsom-
rédet og ved funksjonstest
anbefales det 4 stille inn
den korteste tiden. Den
innstilte tiden aktiveres pa
nytt for hver bevegelse i
registreringsomradet.

betyr skumringsdrift, ca.

2 Lux. Ved innstilling av
registreringsomradet og
for funksjonstest i dagslys
ma innstillingsskruen veere
vridd til heyre.

®

(se ill. side 4)

horisontalt 40° (kun med
svinganordning).

(seill. sideq) =

ler & oppné& en mélret-

tet overvéking av f.eks.
gangveier.
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Tekniske data

n Mal: (HxBxD)113 x78x 73 mm

Effekt: maks. 600 Watt (ohmsk last, f.eks. lyspaere)

maks. 500 Watt (ukompensert, induktiv, cos ¢ = 0,5,
f.eks. lysstoffror)

maks. 500 Watt (seriekompensert)

maks. 500 Watt (parallellkompensert, med C < 45,6 uF)
Elektrodrosselspoler, kapasitiv,
f.eks. sparepzerer,
maks. 6 stykker, C <132 pF

Spenning: 230-240V, 50 Hz
kroneklemme egnet til tilferselsledning
3-ledet @ 1,5 hhv. 2,5 mm?eller 5-ledet @ 1,5 mm?

IN Registreringsvinkel: 160° med krypedetektor
+ Svingomréde: 40° horisontal, 70° vertikal
Rekkevidde: maks. 12 m
Skumringsinnstilling: 2 -2000 Lux
Tidsinnstilling: 8 sek. — 35 min. (forinnstilling: 10 sek.)
Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux (forinnstilling: 2000 Lux)
Beskyttelsesklasse: IP 54
3. Tilkopling via kronevender for 4. Tilkopling via vendebryter for drift Temperaturomrade: -20 °C til +50 °C
manuell og automatisk drift med permanent lys og automatisk drift
Posisjon |: automatisk drift
Posisjon II: manuell drift permanent
belysning
OBS: Det er ikke mulig & sl& av anlegget,
kun valgdrift mellom posisjon | og posis
jon Il
Driftsforstyrrelser
1) f.eks. 1-4 x 100 W lyspzere Feil Arsak Tiltak
2) lampe, belysning maks. 600 W (se tekniske data) . o . . .
3) tilkoplingsklemmer for IS 2160 DUO Uten spenning M sikring defekt, M ny sikring, sl& p&
4) bryter i huset ikke slatt pa bryteren, kontroller
5) kronevender i huset, manuell, automatisk ledningen med
6) vendebryter i huset, automatisk, permanent lys X spenningstester
H kortslutning W kontroller
koplingspunktene
Drift/vedlikehold Slar seg ikke pa M ved dagdrift, M ny innstilling
i skumringsinnstilling star
Infrared-sensoren egner bevegelsesmelderens og varmekilder. Skulle pé nattdrift
seg til automatisk tenning funksjon. Sterke vindkast, registreringslinsen bli M defekt lyspaere W skift lyspaere
av lys. Den egner seg ikke  sng, regn og haglbyger skitten, kan den rengjores
for spesielle innbrudd- kan fore til feilkoplinger, med en fuktig klut (uten M nettbryter er AV W sld pa
salarmanlegg fordi den ettersom apparatet ikke rengjeringsmiddel). M defekt sikring M ny sikring, kontroller evt.
ikke har den noedvendige kan skille mellom plutse- koplingspunktene
sabotaslesmkerhgt.. Veer- lige temperatursvingninger W unoyaktig innstilling av W ny innstilling
forholdene kan pavirke registreringsomradet
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Feil

Arsak

Tiltak

Slar seg ikke av

M stadige bevegelser i
registreringsomradet

M en tent lampe befinner
seg i registreringsom-
radet og tennes péa nytt
pa grunn av tempera-
turforandringer

M den interne bryteren
stér p& permanent drift

M kontroller omradet og
juster evt. pa nytt, hhv.
dekk til

M forandre omréadet

M kronevender pa auto-
matikk

Slar seg stadig PA/AV

M tent lampe befinner seg
i registreringsomradet

M dyr beveger seg i
registreringsomradet

M forandre omradet,
storre avstand, reduser
effekten

M sving sensoren hoyere
eller dekk noyaktig til,
juster omrédet eller
dekk til

Slar seg pa nér den
ikke skal

M vind beveger treer og
busker i registrerings-
omradet

M registrering av biler pa
veien

M plutselige temperatur-
forandringer pa grunn
av veerforhold (vind,
regn, sno) eller luft
fra ventilatorer, &pne
vinduer

M juster omrédet, hhv.
dekk til

M juster omrédet, sving
sensoren

M juster omradet, monter
lampen pé et annet sted

Rekkeviddeforandring W andre omgivelses- M ved kulde - reduser
temperaturer sensorens rekkevidde
ved 4 svinge sensoren
M ved varme - still hoyere
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C€ Konformitetserklaering

Dette produktet oppfyller kravene i
- lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

- EMC-direktivet 2004/108/EF

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet
er fremstilt med storste
noyaktighet. Det er provet
mht. funksjon og sikker-
het i henhold til gjeldende
forskrifter og deretter
underkastet en stikkpro-
vekontroll. STEINEL gir
full garanti for kvalitet og
funksjon.

Garantitiden utgjor

36 méaneder, regnet fra
dagen apparatet ble solgt
til forbrukeren. Vi erstatter
mangler som kan

fores tilbake til fabrika-
sjonsfeil eller feil ved ma-
terialene. Garantien ytes
ved reparasjon eller ved at
deler med feil byttes ut.

Garantien bortfaller ved
skader pé slitasjedeler
eller for skader eller
mangler som oppstar som
folge av ufagmessig bruk
eller vedlikehold.

Folgeskader ved bruk
(skader p& andre gjen-
stander) dekkes ikke av
garantien.

Garantien ytes bare hvis
apparatet pakkes godt inn
og sendes til importeren
eller leveres til forhandler
innen 6 maneder, sam-
men med kvittering eller
regning (kjopsdato og
forhandlers stempel).
Apparatet méa ikke vaere
demontert.

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utlop,
eller dersom det skulle
oppsté skader som ikke
dekkes av garantien, kan
vart verksted foreta repa-
rasjoner. Vennligst pakk
apparatet godt inn og
send det til importeren.

86 méneder
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08nyisc sykaraataong

A&i6Tipe Mehamn,

000G EUXAPIOTOUHE IOAY yia TV
EUMOTOOUVN 0aG va ayopd-
OETE TOV UMIEPUBPO AVIXVEUTH
Kivijoewv ¢ STEINEL. EmAé€a-
Te éva TIPoidV UPNAKG oLOTN-
Tag, T0 omoio kataokevaletal,
€ENEYXETAL KAl CUOKELALETaI Pe
Heyahn pooor. Zag mapaka-

H apxn Aetroupyiag

0 evowpaTtwpévog mupoalodn-
THPAC aviveVel TV adpatn
Beppikny aktivoBoia KivoUpe-
VWV owpdtwy (avBpwnwy {w-
wv KAL), Aut n avixveuBeioa
Bepukr| aktivoBolia petatpé-
TIETAL NAEKTPOVIKA Kall EVEP-
yorolei évav ouvSedepévo Kata-
vohwt (r.y. pia Aapma). Méoa
and epmédia OMwg m.Y. ToiXoug
1 vahorivakeg Sev avayvwpile-
Tal kapia Beppikr aktivoBohia
Kall GUVETTIWG Sev evepyoToleital
o Aaprtipag. Me ywvia Kahu-
Yng 160° kat péy. epPédela 12
M O QVIXVEUTHG TAPaKoAOUBEi

AoUpe, TV and Tnv eykatd-
0TaoN va €601 KEIWOEITE pE TIG
TIAPOUCEC 0Snyieg eyKatdoTta-
ongG. AGTI HOVO N eEEISIKEVPEVN
gyKaraotaon Kat Béon o€ Aet-
Toupyia pmopolv va dlacpa-
Aigouwv T pakpoxpovn, aiomi-
01N Kat agoyn Aerroupyia xw-
pic Satapayéc.

pia emeaveia mep. 165 m2 Se
TIEPITTTWON TTOU TIPEMEL Va Ka-
NQTEl pIKPOTEPN TIEPIOXT, N EY-
BéNea pmopei va pelwdei péow
KABETNG TIEPIOTPOPNG TNG HO-
vadag tou awedntripa. Me  xpn-
0N NG ouvnupévng Stataéng
TIEPIOTPOPNC ival PIKTH eMi-
0N Kal n 0pI{OVTIa TEPIOTPO-
@I} TNG OUOKEVAG, £TOL WOTE Va
uropei va yivel akpiBrig eubu-
YPAUUION TNG TTEPLOXIG KAAU-
Yne. Emiong n ywvia kdAugng
uropei va puBuiotei avahoya pe
TN XPrion Twv mpocapHolOHEVWY
KAAUpHATOV.

/\ YmoSei€eic acpaheiag

B TMpw an6 my extéleon
OAWV TWV EPYACIWV GTOV
QUIXVEUTH KIVI|OEWY TTPETTEL
va SIaKOTITETE TV TPOPO-
Soaia nhektpIkng Taong!

B Kata Ty eykatdotaon
TIPEMEL 0 NAEKTPIKOG Ayw-
YOC oUvSeong va givat
€AeUBEPOG NAEKTPIKNG Ta-
on. Mo to Aoyo auto mpé-
TIELTPWTA Vol SIAKOTITETE
TO NAEKTPIKG PEVHA KAl VAl
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ENEYXETE pE SOKIPAOTIKO
Taonc av mpdypart £xet Si-
QKOTIEL N TIAPOXT| NAEKTPIKNG
Taonc.

B Suvendg mpénel va ekteNel-
Tat e€e1dIKeVPEVa Kal O0p-
WV HE TIG I0KUOUOEGTIPOSH
QYPOEG EYKATACTAONG Kall
npounobéoeig ouvdeonc
(@ -VDE 0100,
@®-OVEENT,

@ - SEV 1000).

EmBupia pag eivat va xapeite
TO VEO 0QC QVIXVEUTH UIE UTTEPU-
Bpo awedntripa.

(BA. €1k, ohiba 2)

Mpoooxn: Tnv acpaéotepn
QViKVEUON KIVAGEWV TNV EMITUY-
XAVeTe, €QV EYKATAOTOETE T
GUOKEUI TTAAYLQ WG TTPOG TNV Ka-
TevBuvon Kivnong Kat epdoov Sev
Tapepnodifouy Ty opatdTTa
Tou aloBNTrPa epMOdIa (6Mwg Ty
Sévipa, Toixot KAL),

B Napakahoupe xete umoyYn
oag 6T 0 alodNTAPaC mpé-
el va aoaNoTe( pe S1aKo-
TN KUKAWHATOG 1oX00g
10 A. To kaAwdio Tpopodo-
oiag emTpémeTal va éxel pé-
yiot Sidpetpo 10 mm.

Eykatdotacn

To onpeio eykataoTaong mpé-
TIELVA AMEXEL TOUAGXIOTOV

50 cm amé GAn Adpma, 516
Tt n Beppikn akTivoBoia g
Adpmac evaéxetat va mpokahei
£0ONIEVEG EVEPYOTIOIOEIG TOU
aiobnpa. Na va enmrevyBein
avagepOpevn euBéNela Twy

12 m, Ba mpémel To UPog EyKaTa-
OTAONG VOl AVEPKETO TTEP. OE

2 m. Exete umoyn oag Tiq uro
Sei€eig aopaelag o oeNiSa 82.

Ynédei€n: Na v e§wroixia
kahwdiwon yivetat n ovotaon

va ouvappoloyn6ei n Sidta-

€&n meptotponic (6] (BA. kdTw).
EvaM\akTikd pmopein ouokeun
va tpunnBei oTo onpeio dmou
€ivat Aemto 10 UNIKO, yia va Tie-
pactolv péoata kahwdia. 5.
Bidvete TV mdka eykataota-
ong 8] otov T0ix0.

6a) ZI‘JV'6£0I] aywyou Tpo-

Brjpata gy TaonG:

1. Avete ¢ Bideg otepéw-
ong TG paokag maisiou [T,
2. Mnv NOVETE T oUppATWON
TIPOG TOV KEPAMIKO AKPOSE-
KN, aAG agaipeite oAOkAnpo
TOV aKPOSEKTN padi pe Tn po-
vada tou aedntipa 2] (KO-
8po¢) mpoPaivovtag oe EApPO
TPABNyHa.

3. Kpatdte Ty maka yka-
téotaong [3] atov Toixo/otnv
0pOPI, CNUASEVETE TIG OTEG
S1ATPNONG, Kall TPOOEETE TNV
081ynon aywywv otov Toio/
0TNV 0po@ry. AVOIYETE TIG TPU-
Tieg, TomoBeteite Ta oAt (6
mm). 4. Enalete ¢ Slatpnpé-
veg omég 081} ynong kahwdiou
avaloya e TI avVAYKEG yial ev-
Sotoiyia [4] A e§wtoixia Kahwdi-
won (5], mpooappolete o ote-
YavOTIOINTIKO TTWHA, TPUTTATE
Kall IEPVATE Péoa T0 KaAwS1o.

0 aywyog Tpogodoaiag amote-
Aeitat and kaAwSio

2 WG 3 OUPHATWV.

L =0don

N =Oudétepog aywyog

PE = Aywydc yeiwonc S

Te mepimTwon ap@IBoNwy Tpé-
el Ta Kahwdia va avayvwpl-
oToUV e T PoriBela SokipaoT-
KoU Tdong. Meta tnv avayvw-
plon SlakoyTe mak T Taon
Tpopodoaiag.

Ddon (L) Kat ouSétepog aywyog
(N) ouvdéovtal cUpPWVa pE TN
Béon Twv akpodextwv. O ayw-
YO yeiwong epappdleta otov
akpodékn yeiwong .

270 KaAWSI0 TPOoPodoaiag pmo-
pei va cuvappoloyn6ei kat Sia-
KOTTTNG KUKAWHATOG Y1 EVEPYO-
mioinon (ENTOZ) kau arevepyorioi-
non (EKTO%).

Eykatrdotaon pe Siaraén mepiotpopng

H 8iatagn mepiotpopric [6 ka-
6i0td eIk MV opildvTia me-
PIOTPOPH) TOU QVIXVEUTH KI-
vricewv. Me Tov tpémo autd
Hmopei va yivel emmpoobetn
€uBUYpPAuHION TNG TTEPIOXTC
Ka\uyng.

1. MéCete kan Byalete Ta npi-
ogaipia [7] amé tn cuvnupévn

81dtaén neplotpo@ric [El.

2. Kpatdte T Sidtagn mept-
otpogric [6] aTov Toixo Kat on-
HaSEVETE TIG TPUMEC, AVOiyETE
TIG TPUMEC, TOMOBETEITE Ta OU-
TIaT, MEPVATE péoa Ta Kawdia.
MpoPaivete o€ oUVSEDN OMWG
TIEPLYPAPETaL OTO ONpieio ,Eyka-
Téotaon”.

(BA. £1k. o€hiba 3)

6b) ZUv8eon aywyou Kata-
vaiwti

O aywydg Tou KatavaAwTr (.
Adpma) amoteheitat emiong ano
KaAwS10 2 éwg 3 ouppdtwv. H
00VSEDN YivETal OTOUG AKPOSE-
kteg N kat L. O peupatopopog
aywyog Tou KatavaAwtr ouveé-
£701L OTOV AKPOSEKTN pE TN O
Havaon L. O oudétepog aywydg
OUVSEETAL OTOV AKPOBEKTN HE
n ofjpavon N padi pe Tov oudé-
TEPO AYWYO TOU aywyoU TPO-
podoaiag. O aywydg yeiwong
£pappOlETal 0TOV AKPOSEKTN
yeiwong . 7. Metd T o0vSe-
0N TG CUPHATWONG EQapPHOTe-
TE TOV KEPAMIKO AKPOSEKTN pat-
{i pe ™ povada tou alobntpa
otV mM\dKa eykatdoTaong
[3] kot o@payilete pe T paoka
Tou matoiou [1] kau TG Bideg
OTEPEWONG.

3. NMepvdre 16 Pideg péoa amd
Ta nuogaipta 71 otnpilete m
Siatagn neplotpopric (6 £tot
WOTE N KEPOAT Twv PIdwv va
g@aretal om Aeia meupd kain
Bohwtr mMeupd oty MAAKa EyKa-
tdotaong 3] (BM. ikéva).
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Nerroupyieg

E@ooov yivel n ouvdeon katn
E£YKATAOTOON TOU QVIXVEUTH,
umopeite va mpoPeite o

&
o)

8 8eut. - 35 \erm.

2-2000 Lux

PUBioN eppélerag

Me k&Betn nepiotpoqn (70°)
Tou aleBNTpa PMopEi va Pl
wBei n epPéheta. Me opilévTia

PuBpion akpiPeiag pe mpooappolopeva KaAvppara

Me tn BoriBeta Twv cuvnupé-
VWV QUTOKOMNTWY KaAuppd-
TWV EVaL EPIKTH N E§ATOHIKEY-
Hévn pUBLION TNG ywviag K-

84

AetToupyia Tou GUCTAPATOG.
270 KATW PEPOG TNG GUOKEUNG
uniapyouv StaBéatpeg Suo

KaBuotépnon anevepyomnoin-
ong (PUBpion Xpoévou)

H emBupntn Sidpketa pwti-
GOV TOU AApITTIpa HIOpE vat
pubpioTel xwpic dtaBabpioeig
anod mep. 8 SeUT. WG pEY. 35 Ne-
mtd. To &€ onpeio avaoTtohrig
Tou pUBMIOTH Onpaivel T pt-
KpoTepn Sidpketa mep. 10 Seur,
TO APIOTEPO ONUEIO AVACTOA G
TOU pUBMIOTH Onpaivel TN peya-

PuBon evaiobnoiag
(Opto evarcdnaiac)

To emBuunTo 6pio evalodn-
oiag Tou ailednTrpa propei va
puBuiCetar afabpidwra amé mep.
2 Lux éwg 2000 Lux. To efi
Onpeio avaoTolig Tou pubut-
0T ONaivel \emoupyia pwTtog
nuépag mep. 2000 Lux. To api-
0TEPO ONpiEio AVAOTOAG TOU
pUBWIOTH onpaivel \ettoupyia

SuvatdtnTeg puBuIoNG.

Aotepn Sidpketa mep.

35 hentd. Katd tn pubuion me
TIEPIOXNC KAAUYNG KAl Y1a TO
TEOT AerToUpyiag mpoTeiveTat n
pUBHION TNG HIKPGTEPNG Sidip-
Kelag. Metd arné kabe kivnon
EVTOG TNG MEPIOXNC KAAUYNG
YiveTal ek véou evepyoroinon
TOU PUBUICHEVOU XPOVOU.

Aukdgwtog mep. 2 Lux. Kata
™ pUBHION TNG TIEPIOKG KA~
AuPng Kat yia 1o TEaT Aertoup-
Yiag Og Qe npépag mpémeL n
pubuioth Bida va ival oe Seki
ONEio avaoToNG.

(BA. &1k. ogXiba 4)

TEPIoTPOQR) 40° (LOVO pe Si1d-
Taén MePLOTPOQRC) HMopei va
€UBUYPAUUIOTE! EATOPIKEUpE-

van meploxr Kahugng.

(BA. €1k. o€hiSa 4)

Auwng Tou aweBntrpa. Etor eivat
EQIKTOC O TTEPIOPIOUAC amd TV
TEPLOXT KAAUYNG TLLY. YEITOVI-
KWV OIKOTESWV N} upioTaTal Y.

n SuvatétnTa e§ATOUIKEVPEVNG
TapakolouBnang
nieoSpopiwv.

®

MNapadeiypata ouvdeong

3. ZUvdeon péow Srakomn oipdc

4. Zuvdeon péow Srakommn evaliayig ya

yia Aeiroupyia pe To XEpt Kat

L pyla @ L kat L
©éon |: Autdpatn Aertoupyia
©¢on II: Xeipokivntn Aertoupyia S1apKrG QWTIOUOG
Mpoooyn: H amevepyomnoinon Tou cuoTriparog
gival aduvatn, QIKTH gival udvo n Aertoupyia
emMoyn¢ petagu Béong | kat Béong Il

1) m.X 1-4x 100 W Aapmtrpeg mupaktwong

2) Katavahwtic, @wTiopoq péy. 600 W (BAéme Texvika oTolxeia)
3) Akpodékteg ovvbeang tou IS 2160

4) AokomTng oikiag

5) AlakomTng og1pdg olKiag, XEPOoKivnTa, auTopata

6) AlaKOmTNg evalAayrg OIKiag, auTopaTa, e Slapkeiag

Nerroupyia/Zuvtiipnon

0 aviyveuTrg pe umépuBpo ar-
oBnipa eivat KataAnAog ya
TNV QUTOATN EVEpyoTIOiNON
Tou QWA Ma e11Kd ouUoTH-
pata avTidlappenKTIkoy cuva-
YEPHOU N GUCKeUN Sev gival Ka-
TAMNAN, 8161t Sev Slabétel v
Tipodiayeypappévn acpaiea

évavTl oapmoTal. Ot KaIpIKES
OULVOIKEG UMOpE( va ennped-
OOV TN AEITOUPYia TOU aVIXVEU-
T Kivijoewv. Otav emKparovv
1oxUpOi Avepiol, X161, BpoxH, xa-
Ma, evdéxetat va mapouaia-
OTOUV EGQANUEVEC AEITOUPYiEC,
81071 01 aMOTOPES SIAKUPAVOEIG

Beppiokpaciag Sev umopouv va
EexwploTolv amo mnyég Beppo-
TNTag. O Qakog avixveuonc prmo-.

pei va kaBapiletat 6tav givat
akdBapTog pe vwod mavi (xwpic %
QAMOPPUMAVTIKO).
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Texvika oToiyeia Artia Bonbeia
- B A0pKAG Kivnon oty mept- W EAéySre mepiox Kat evoex.
AaoTaoeIG: (YxMxB)113x78x 73 mm o1 KaAuyne puBpioTE £K véou R KaDTE
loyug: Léy. 600 Watt (wpIKO opTio, Ty, AapmTrpag ﬁz;rgocupuocuueva KahOp-
TIUPAKTWONG) ¢ . ) .
VY. 500 Watt (Yuwpic avTIoTABuIoN, ENaywyIKG, COs @ = 0,5, u égé‘iﬁg{‘;ﬁé gg;g}?]"c“: .. W ANagenepioy
.. hapmrpec Bopiopion) AP Kat avaBel ek véou
uéy. 500 Watt (avtiotaBpion ev ogipd) AOVW BIAKULAVOEWY BEp-
péy. 500 Watt (mapdMnAn uv"nquewcn, pe C <456 pF)’ poY(pauiq: M P
EVGs, xwpnika, . Adprec pikpric Katavahwong, B Méow dakomm oeipacor- M AlakOMTNG Gelpa o€ auto-
uéy. 6 epdyia, C < 132 pF Kiag o€ Sapkr Aertoupyia patn Aeroupyia
Aiktuo tpogodoaiac: 230-240V, 50 Hz
AKPOSEKTNG KATAMNOG Yia Kahwdio Tpogodoaiag Aapkwe ENTOZ/EKTOX B Adpna pioketatomy B AN\GEte puBpion TEPIOXNG
3 ouppatwv @ 1,51 2,5 mm?i 5 cuppdtwy @ 1,5 mm? mepoxn Kahupng au{ﬁm& QnooTaoT, HEWATE

P, o . . . 10x0
Twvia kaAuPng: 160° U POOTACIA MPOTEYYIONG UE EPTIUCUO B Zia Kwobva oty ™ I'clz(pmps'qnsm/lxvsu'rr'] Yo
Opto mepIoTPOPAG: 40° optlovTiwg, 70° KaBétwg TEPIOXN KAAuYNg TE)&q n Ku)\%wrs aKpleJq,'

R ‘ QAAQCTE PLOUION TTEPLO;
Eppéraia: péy. 12m i Ku}\E\JLj)T‘)E Hion meptoxne
PUBuion evaioBnaiac: 2-2000 Lux - B A ry o B AGee oo -

- - ’ - épag Kivei Sévtpa kat Ba- a€te pUBLION TIEPIO)
PUBuion xpdvou: 8 8eut. - 35 Aem. (pUBpIoN epyooTaciou: 10 Seut.) i uvf)’uc omy ,.,Eplgm KEAU- ) Ka)\uqnps Hon TIEPIOXTIG
PUBpion evaoBnaiag: 2 -2000 Lux (puBption epyootaciou: 2000 Lux) wne X .

- " B Avixveuon oxnuatwy B ANGEte puBuion meploxng,
Katnyopia npootagiag: IP 54 070 6p6j10 TEPIOTPEYTE QVIXVEUTH
‘Opia Beppokpaciag: -20 °C éwg +50 °C B Zagvikn 0?\)\0VV1 eEPHOj B AMGEte TIEPIOXT, peTaTori-

Kpaoiag Aoyw katpou (ag- OTE Onueio eykatdotaong
pag, Bpoxm, X1ov) 1 aépag
amo §AEPIOTIPES, AVOIXTA
napdbupa
. . B AN\ec Beppokpaoieg B Otav Kavel KPUO PEWWOTE
Awrapayég )\EITOUleuC nepiBaovTog E[ABE’)\E,IG aviyveuTh
xapn)mgvov‘rgc )
Awatapayn Artia Bonsia B Otav kdver (ot pubpiote
Ynhotepa
Xwpig téon B Acpdaleld ENATTWHATIKY, W Néaaogdhe,
Hn evepyorolnpévn gvepyomoloTe Slakom
SiKTOoU, ENEYETE aywyo pe
SOKIAOTIKO TAoNg
B Bpayukukhwpa B EAéyEre ouvdéoelg
Sev evepyoroleitat W e Aerroupyianpépac, pub- M PuBioTe ek véou
Hion AUKOQWTOG €ival o8
Aettoupyia voxtag
W Aapntripag XaAaopEVog B AvtikataoTtioTe Aapmtipa
B Aakomng diktuou EKTOS W Evepyoroinote
B Acgpdleia EAATTwATIKA B Néa ao@alela, evoexopé-
VWG eNEyETe ouveon
B Mepioxr KAAUPNG Xwpic B Néa puBpion
akpiPr pubpion
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(€ Afwon Zuppdpewong

AUTO TO TIPOIOV EKMANPWVEL TNV

- Odnyia xapnAii¢ Taong 2006/95/EK
- O8nyia nepi nA\extpopayvnTkiG oupBatdTag 2004/108/EK

Eyyunon Aettoupyiag

AuTo To TIPOIOV TG ETaIpiag
STEINEL KATaOKEUAOTNKE HE
UeyaAn mpoooyr, ENéyxBnke
OXETIKA JE TN AelToUpyia Tou
Kall TNV TEXVIK] TOU aoaela
OUHQWVA HE TOUG IOXUOVTEG Ka-
VOVIGHOUG Kall KaTomv umoBAr-
Onke o€ SelyuatoAnmTkG €Aey-
Xo. H etaupia STEINEL avohapfa-
VELTNV £YYUNON Yia Aoy Ka-
TdoTaon Kat Aerroupyia.

0 xpdvog eyyunong avépyetat
o€ 36 prveg kat apyilel Ty nué-
pa ayopdg Tou MPoidvVTog and
Tov katavaAwth. AtopBwvoupe
eAaTTpaTa mou ogeilovtal g
ENATTWHOTIKO UAIKO 1) OE OQAN-
aTa KATAOKEUAG, 1) TAPOXT Y-
YONoNG yivetat pie EMOKeUN i
QVTIKATAOTAOT ENATTWHATIKWY
£§apTNHATWY CUHPWVA PE SIKN
pag emoyn.

88

Hmapoyr eyyonong exmimet yia
BAABeg oe e§aptriuata eBopdg
Kat yla PAGBEC kat eEAattwpata
o o@eilovTal o€ akataMnAo
XEIPIOWO 1} aKATAMNAN CUVTH-
pnon.

Mepaitépw emakoroubeg PAaPeg
0e §éva avTiKeipeva amokAeio-
vrat H eyyunon mapéxetai povo
£(POCOV I U AMocuVApHoAoyn-
HEVN OUOKEUT| anmooTaAEi He
anoSei€n Tapeiou 1 TiHOAGYlo
(npepopnvia ayopdg Kat oppa-
yida epmopou), KaAa Guokeva-
Opévn 0TV appodia unnpeaia
o¢pPic i av mapadoBei kata
TOUG 6 TIPWTOUG HFAVEG OTOV
éumopo.

SépPIc EmMOoKeUnG:

EMOKEeUEG PETd T TTdpodo Tou
XPOVOU EYYUNONG N EMOKEVEC
EANATTWUATWY XWPIC EYYUNTIKA
agiwon ektehovvTal amoé To
0£pPIg TOU EPYOCTAGIOU HAG.
NapakahoUpe GUOKEVATETE Ka-
\d 1o MPoidV Kat To

otéNveTe otV mnaiéotepn Yrn-
peoia ZépPIC.

36 uRveg

®

Montaj Kilavuzu

Sayin Miisterimiz,

STEINEL Kizilotesi
sensorind satin alarak,
firmamizin Griinlerine
gostermis oldugunuz
glivenden dolayi gok
tesekkiir ederiz. itina ile
uretilmis, test edilmis ve

Caligma Prensibi

Cihaz iginde bulunan piro
sensorli hareket eden
viicutlarin (6rnegin insan,
hayvan, vs.) yaydigi
goriinmez 1s1y1 algilar.
Algilanan bu 1s1 yayilimi
cihaz iginde elektronik
olarak iglenir ve bagh
olan tiketiciyi (6rnegin
lamba) galistirir. Ornegin
duvar veya cam gibi
engeller bulundugunda
1sI yayilmasi algilanmaz
ve bu nedenle lamba
veya baska sistemlerin
calistirimasi da mimkiin
degildir. 160°'lik bir

/\ Giivenlik Bilgileri

B Hareket sensori lize-
rinde yapilacak her
calismadan 6nce geri-
lim beslemesini kesin!

B Montaj galismasi
esnasinda baglanacak
olan elektrik kablosun-
dan akim gegmemeli-
dir. Bu nedenle 6nce
elektrik akimini kesin
ve sonra kabloda ge-
rilim olmadigini voltaj
kontrol cihazi ile kont-
rol edin.

ambalajlanmis bu trind
tercih ederek yiiksek ka-
liteli bir cihaz satin almis
bulunmaktasiniz. Tesisat
isleminden 6nce lutfen
bu Montaj Talimatini oku-
yun. Tesisat ve igletmeye
almanin ancak talimatlara

kapsama agisi ve max.
12 metrelik erisim mesa-
fesi ile sensor yaklasik
165 m? biyklugiinde bir
alani kontrol eder. Sadece
kiiglik bir bolim kontrol
edileceginde, sensor
erisim mesafesi sensor
nitesinin dikey yénde
cevrilmesi ile azaltilabilir.
Cihaz ile birlikte gon-
derilmis olan dondirme
mekanizmas! kullanildi-
ginda cihaz yatay
pozisyonda da gevrilerek
kapsama alani da
istenildigi sekilde ayar-

B Sensériin tesisat
calismasi elektrik
sebekesi lizerinde
yapilan bir galismadir.
Bu nedenle s6zkonusu
calisma gegerli olan
tesisat yonetmelikleri
ve baglama sartlarina
gbre yapilacaktir
(® - VDE 0100,

@ - OVE-EN 1,
@ - SEV 1000).

g6re yapilmasi durumun-
da uzun émirli, gliveni-
lir ve arizasiz bir igletme
saglanir.

Kizilotesi Sensor ile iyi
caligmalar dileriz.

(bkz. Sekil Sayfa 2)

lanabilir. Ek olarak kapak
blendajlarinin takilmasi ile
kapsama alani kisisel
ihtiyaglara gére ayarlana-
bilir.

Onemli: Lambay!
ytrlyls yéniniin yan
tarafina dogru monte
ettiginizde veya ayarla-
diginizda ve sensor éniin-
de herhangi bir engel
(6rnegin agag, duvar vs.)
bulunmadiginda hareket
algilanmasi en dogru ve
guvenli sekilde saglanir.

B Sensoriin 10 A-lik
kablo koruma salteri
ile sigortalanmasi
geregine dikkat ediniz.
Sebeke besleme kab-
losu ¢gapi max. 10 mm
olmaldir.
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Tesisat

Lamba tarafindan yayilan
1sinin sistemin devreye
girmesine sebep
olacagindan montaj yeri
mevcut bir lambadan en
az 50 cm uzakta olmalidir.
Belirtilen 12 metrelik
erisim mesafelerine
erigebilmek icin montaj
yuksekligi yaklagik 2 m
olmalidir. Litfen Sayfa
89'de agiklanan Guvenlik
Bilgilerine riayet ediniz.
Montaj Calisma
Basamaklari:

1. Gévde blendajlarinin
baglanti civatalarini [
acin. 2. Klemense giden
kablo baglantisini
agmayin ve

klemensi, sensor Unitesi
[ (silindir) ile birlikte hafif-
ce cekerek disari gikarin.
3. Montaj plakasini & du-
vara/tavana tutun, delikle-
ri isaretleyin, duvar/tavan-
daki kablo tesisatina dik-
kat edin. Delikleri delin,
dibeli (& 6 mm) takin. 4.
Kablo gecis deligini delin
gereklilige gore siva alti [
veya siva Ustii uygulamasi
[8 igin deligi kirin, conta
tapasini yerlestirin, kablo-
yu delikten gegirin.

Uyari: Siva Ustti kablo
tesisati igin doner
mekaniz-mal tertibatin (6]
monte edilmesi tavsiye
edilir (alt bélime bkz.).
Kabloyu gegirmek igin al-
ternatif olarak cihazin ince
yerinden bir delik agilabilir.
5. Montaj plakasini 3] du-
vara civata ile baglayin.

6a) Elektrik Kablosunun
Baglantisi:

Elektrik kablosu 2 ile 3 telli
kablodan olusur

L =Faz

N Notr iletken

PE = Toprak hatti ©

Kablolarin tespit ediime-
sinde sliphe duyulmasi
durumunda kablolar geri-
lim kontrol cihazi ile tespit
edilecektir; ve sonra tekrar
gerilim beslemesini kesin.
Faz (L) ve nétr iletken (N)
baglantisi klemens bag-
lantisina gore yapilir. Top-
rak hatti topraklama kon-
taktina baglanacaktir ©.
Elektrik kablosuna agma
ve kapama iglemini
gerceklestirmek igin bir
salter takilabilir.

Doner Mekanizmali Montaj

Déner mekanizma [6] ha-
reket sensoriiniin yatay
pozisyonda dondirilme-
sini mimkiin kilar. Béyle-
ce kapsama alani ek ola-
rak ayarlanabilir.

1. Cihaz ile birlikte gon-
derilen déner mekaniz-
ma igindeki yari kire-

90

leri 7] digari bastirarak
cikarin [gl.

2. Déner mekanizmayi [6]
duvara tutun ve delikle-

ri igaretleyin, delikleri de-
lin, dlibeli takin, kabloyu
gegirin. Kablo baglantisini
ayni 'Tesisat' boliminde
aciklandigi gibi uygulayin.

(bkz. Sekil Sayfa 3)

6b) Tiiketici Besleme
Kablosunun Baglantisi
Tlketici (6rnegdin lamba)
besleme kablosu da ayni
sekilde 2 ile 3 telli kablo-
dan olusur. Kablo ilgili N
ve L klemenslerine
baglanir. Tuketicinin cere-
yan kablosu L' ile isaret-
lenen klemense monte
edilecektir. Notr iletken ise
N ileisaretlenmis klemen-
se elektrik kablosunun
noétr iletkeni ile birlikte
baglanacaktir. Toprak hatti
topraklama kontaktina
baglanacaktir ©. 7. Kablo
baglanti galismasi tamam-
landiktan sonra klemensi
sensor Unitesi ile birlikte
montaj plakasi [3] igine
yerlestirin ve gévde
blendaji [l ve baglanti
civatalarini ile sikin.

3. Civatalari yari kirelerin
icinden gegirin ve do-
ner mekanizmay! (g bu
yari kiireler ile civata bagi
diiz tarafta ve kavisli
tarafi ise montaj plaka-
sina [3] dayanacak sekilde
baglayin (bkz. Sekil).

Fonksiyonlar

Sensor baglandiktan ve
monte edildikten sonra

8 sn. — 35 dak.

2 —2000 Lux

sistem igletmeye alinabilir.
Lambanin alt tarafinda iki

Kapatma gecikmesi
(Zaman ayari)

Lambanin istenilen yan-
ma siresi kademesiz
olarak yakl. 8 sn. ile 35
dak. arasinda ayarlana-
bilir. Ayar regiilatori sag
dayanaga ayarlandiginda
yaklasik 10 saniye-

lik en kisa yanma siire-
si ve ayar regiilatori sol

Alaca Karanlik Ayari
(devreye girme siniri)

Sensoriin devreye
girme siniri kademesiz
olarak yakl. 2 Lux ile
2000 Lux arasinda ayar-
lanabilir. Ayar civatasinin
saga dayanmis olmasi
glindiiz igletmesinin
ayarlanmis oldugunu
gosterir yakl. 2000 Lux.

Erisim mesafesi ayan

Sensor dikey yonde (70°)
donddrilerek erisim me-
safesi azaltilabilir.

Yatay yonde 40° don-
durilerek (sadece don-
diirme mekanizmasi ile)

Kapak Blendaji ile Hassas Ayarlama

Cihaz ile birlikte génderil-
mis olan kapaklar ile sen-
soriin kapsama agisl,
kisisel ihtiyaglar dogrul-

tusunda ayarlanabilir.
Boylece 6rnegin komsu
araziler kapsama alani
disinda tutulabilir veya

degisik ayar olanagi
bulunmaktadir.

dayanaga ayarlandiginda
ise en uzun yanma si-
resi olan yaklasik 35 da-
kika ayarlanmistir. Kap-
sama alani ve fonksi-
yon testi igin en kisa yan-
ma suresinin ayarlanmasi
tavsiye edilir. Kapsama
alaninda gergeklesecek
her bir hareket algilamasi
saatin yeniden bastan
baslamasini saglar.

Ayar civatasinin sola
dayanmis olmasi ala-

ca karanlik igletmesinin
ayarlanmis oldugunu gos-
terir yakl. 2 Lux. Giindliz
1siginda yapilan kapsama
alani ayari ve fonksiyon
testi igin ayar civatasinin
sag dayanaga ayarlanmis
olmasi gerekir.

(bkz. Sekil Sayfa 4)
kapsama alani, kisisel

ihtiyaglar dogrultusunda
ayarlanabilir.

(bkz. Sekil Sayfa 4)
yuryus yollari tam
hassas sekilde kontrol
edilebilir.
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Teknik Ozellikler

Boyutlari:

(YXxGxD)113x78x73 mm

Glg:

max. 600 Watt (ohm yiikii, drnegin ampul)

max. 500 Watt (kompanzasyonsuz, indUktif,
cos ¢ = 0,5, floresan lamba)

max. 500 Watt (seri kompanzasyonlu)

max. 500 Watt (paralel kompanzasyonlu, C < 45,6 uF ile)
Elektrik besleme cihazlari, kapasitif,
ornegin enerji tasarrufu saglayan ampuller,
max. 6 adet, C <132 pF

Sebeke baglantisi:

230-240V, 50 Hz
klemens besleme kablosu igin uygundur
3 telli @ 1,5 veya 2,5 mm?veya 5 telli @ 1,5 mm?

Kapsama agisi:

160° alttan gegmeye karsi korumali

Déndirme arahgr:

40° yatay, 70° dikey

Erisim mesafesi:

max. 12 m

Alaca karanlik ayari:

2-2000 Lux

Zaman ayarl:

8 sn. — 35 dak. (fabrika ¢ikis ayari: 10 sn.)

Alaca karanlik ayar:

2 —2000 Lux (fabrika gikis ayari: 2000 Lux)

3. Elden ve otomatik igletme igin
seri galter lizerinden olan baglanti

4. Surekli 151k ve otomatik igletme igin olan
vaviyen salter lizerinden olan baglanti

Ayar I: Otomatik isletme

Ayar II: Surekli aydinlatma igin elden isletme
Dikkat: Tesisin kapatiimasi mimkin degildir

sadece Ayar | ve Ayar Il arasinda secgim

yapilabilir.

1) 6rnegin 1 —4 x 100 W ampul

2) Tiiketici, Lamba max. 600 W (bkz. Teknik Ozellikler)
3) 1S 2160 Baglanti klemensleri

4) Dahili ev salteri

5) Dahili ev seri salteri, manuel, otomatik

6) Dahili ev vaviyen salter, otomatik, stirekli 11k

Calistirma/Bakim

Kizilétesi sensorii lam-
banin otomatik olarak
aclimasi igin uygundur.
Ongorilen sabotaj
emniyeti bu cihazda
bulunmadigindan projek-
tor, 6zel hirsizlik alarm
sistemleri igin uygun
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degildir. Kétl hava sartlar
hareket algilayicisinin
fonksiyonunu etkileyebi-
lir. Kuvvetli rtizgar, kar,
yagmur, dolu durumlari
ani sicaklik degismesi
olusturdugundan ve
cihazin bu durumu 1s1

kaynagdindan ayirt ede-
memesi lambanin hatali
olarak devreye girmesi-
ne sebep olabilir. Kapsa-

ma mercegi kirlendiginde
nemli bir bezle (temizleme

maddesi kulaniimadan)
silinerek temizlenebilir.

Koruma tiri:

IP 54

Sicaklik arahgr:

-20 °Ciile +50 °C

isletme Arizalan
Ariza

Sebebi Tamiri

Gerilim beslemesi yok

W Sigorta arizali, lamba
salterine basiimadi

B Yeni sigorta takin,
salteri agin, voltaj
kontrol cihazi ile
kabloyu kontrol edin

W Baglantilari kontrol
edin

B Kisadevre

Cihaz devreye girmiyor

B Gindiz igletme mo-
duna ayarlanmistir,
alaca karanlik ayari
gece isletme modun-

Yeniden ayarlayin

dadir
W Ampul arizah B Ampull degistirin
W Elektrik salteri W Calistirin
KAPALI

Sigorta arizal Yeni sigorta takin,
gerektiginde baglan-
tilari kontrol edin

B Kapsama alani dogru M Yeniden ayarlayin

olarak ayarlanmadi
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Ariza Sebebi Tamiri
Kapanmiyor W Kapsama alani iginde W Bolimi kontrol edin ve
sUrekli hareket gerektiginde yeniden
mevcuttur ayarlayin veya bolimu
kapatin
B Kumandalanan lamba W Kapsama alanini
kapsama alani icinde degistirin
bulunuyor ve sicaklik
degisikligi nedeniyle
yeniden devreye giriyor
M Evicindeki seri salter W Seri salteri otomatik
nedeniyle stirekli ayarda
isletme modunda
Daima AGIP/ M Lamba kapsama alani M Kapsama alanini
KAPANIYOR iginde bulunuyor degistirin, mesafeyi

B Kapsama alani
dahilinde hayvanlar
hareket etmektedir

buyutin, glict azaltin
M Sensorii daha yiik-
sege donduriin veya
tam olarak kapatin,
kapsama alanini
degistirin veya ortiin

Cihaz istenmeden devreye
giriyor

M Rizgar kapsama
alanindaki agag ve
caliliklari hareket
ettiriyor

B Yoldan gegen oto-
mobiller algilaniyor

M Hava sartlari (riizgar,
yagmur, kar) nedeniyle
ani sicaklik degismesi
veya vantilator, agik
olan pencerelerden
hava akimi geliyor

B Kapsama alanini
degistirin veya Uzerini
kapatin

B Kapsama alanini
degistirin, sensori
gevirin

B Kapsama alanini
degistirin, cihazi bagka
yere monte edin

Erim mesafesinin

W Farkli ortam sicakhidi

B Soguk havalarda sen-

degistiriimesi sor erisim mesafesini
cevirerek kisaltin
M Sicak ortamlarda
yukari dogru ayarlayin
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C€ Uygunluk Agiklamasi

Bu urdn,

- Algak Gerilim Yénetmeligi 2006/95/AT
- EMV Yonetmeligi 2004/108/AT

Fonksiyon Garantisi

Bu STEINEL Griin yik-
sek itina ile Gretiimis olup
gegerli olan yonetmelikle-
re uygun olarak fonksiyon
ve glivenlik testlerinden
gegcirilmis ve son olarak
numune kontroll iglemleri
uygulanmistir.

STEINEL firmasi Griiniin
mikemmel durumda ve
fonksiyon 6zelliklerine sa-
hip oldugunu garanti eder.

Cihaz 36 Ay garanti-

lidir ve garanti stire-

si cihazin aliciya satildig
gunden itibaren baslar.
Firmamiz malzeme ve ima-
lat hatalarindan kaynakla-
nan arizalari giderir, garan-
ti kapsaminda verilen bu
hizmetler arizal parganin
onarimi veya degistirilmesi

seklinde yapilir ve bu segi-
me firmamiz karar verir.
Sarf malzemeleri, yonet-
meliklere aykiri kullanim
veya bakimdan kaynakla-
nan hasar ve eksiklikler
garanti kapsamina

dahil degildir.

Bunun diginda yabanci
esyalar Uzerinde olusacak
miteakip hasarlarda
firmamizdan herhangi bir
hak iddia edilemez.

Garanti hizmetlerinden fay-
dalanmak sadece, cihaz
sokllmeden ve pargalarina
ayriimadan, kasa fisi veya
fatura (satin alis tarihini be-
lirten bayi kasesi), ile iyi
sekilde ambalajlanmis ola-
rak yetkili servis merkezine
postalanmasi veya ilk 6 ay
iginde satin alinan bayiye
verilmesi ile gergeklesir.

Tamir servis hizmeti:
Garanti siiresi dolduktan
sonra olusan arizalar
veya garanti kapsaminda
bulunmayan pargalarin
hasarlanmasi durumunda
fabrika servisimiz gerekli
tamir hizmetlerini verir.
Lutfen cihaz iyi sekilde
ambalajlayarak en yakin
servis merkezine
postalayin.
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